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REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES", MAIRENA DEL ALJARAGE

1.- INTRODUCCION Y OBJETO DEL ANEJO

Toda Urbanizacién, independientemente de su tamafo y ubicacién, debe ser provista con un sistema
de saneamiento que permita desaguar tanto las aguas de lluvia como las aguas fecales.

Por ello el presente anejo tiene por objeto realizar el dimensionamiento interno de los colectores de
aguas pluviales y residuales de la urbanizacién del sector SR-8, hasta su entronque con el colecto
general existente. Se trata de una red unitaria de saneamiento.

Para calcular los caudales recogidos en cada colector, se parte de dos fuentes:

Aguas negras (fecales). Son las generadas como consecuencia del desarrollo de actividades
urbanas, industriales, etc. Este aporte puede estimarse mds facilmente debido a que su valor estd muy
ligado al consumo de agua potable.

Aguas pluviales. Procedentes de la recogida del agua de lluvia, su estimacion es mds compleja pues
se emplean métodos estadisticos maximales (ajuste de Gumbel). Por lo general, genera mayores
volumenes de agua trasegada.

2.- CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES

El Cdiculo del Caudal de Aguas Residuales se redliza para la poblacién de toda la urbanizacién. Su
incidencia sobre el caudal total es pequena frente al caudal de pluviales, por lo que se desprecia a
efectos de los cdlculos de caudales mdximos. No obstante, este caudal debe ser tenido en cuenta
para las comprobaciones de velocidad minima en el colector y cdiculos del aliviadero de aguas
pluviales.

Como datos de partida para estimacién de caudales de aguas residuales se emplea el plano de
zonificacién por usos del suelo del P.G.O.U. de Mairena del Aljarafe que se presenta a continuacion.
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RESERVAS MANZANAS EDIFICABLES

BET  sress uanes B seooue sxmensivo (aE)

DEP.| cerormivo UNIFAMILIARES ADOSADAS (U.A)

—

B EQUIPAMIENTG DOCENTE E____ | TERCIARID EXTENSIVO (T.E)
BIES| sies

TERCIARIO EN BAJOS

e N°de Viviendas Unifamiliares:

- Manzana 7: 27
Manzana 8: 58
TOTAL 85 viviendas

e N°de Viviendas plurifamiliares:

- Manzana 1: 148
- Manzana 2: 98
- Manzana 3: 138
- Manzana 4: 30
- Manzana 5: 30
TOTAL 444 viviendas
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¢ N°de habitantes por vivienda: 5
e Dotacién considerada en Abastecimiento: 3501/h-d
¢ Coeficiente de paso a residuales: 1

El Caudal total de aguas residuales generado es el siguiente:

N° de habitantes: (85+438) x 5=2.615 hab

Volumen total diario: 2.615 x 350 x 1,00=915.250 I/d
Caudal medio: Qm=915.250 / (24 x 3.600) = 10,59 I/s

Caudal punta: Qp=2,4x 10,59= 25,42 /s

Para el cdlculo del caudal de aguas residuales en cada colector de la urbanizacién se reparte
proporcionalmente el caudal total medio a la superficie de cada cuenca receptora. Esta hipdtesis es
vdlida en este caso pues la poblacién estd bien repartida dentro de la urbanizacién.

CUENCA  SUP.TOTAL (Ha) SUPER.CUENCA (Ha) | O residual total (I/s) om (I/s) op (I/s)
1 13,025 0,4501 10,59 0,3659 0,8783
2 13,025 0,8946 10,59 0,7274 1,7457
3 13,025 2,6683 10,59 2,1695 5,2067
4 13,025 1,0032 10,59 08156 1,.9575
5 13,025 0,6928 10,59 0,5633 1,.3519
6 13,025 0,5405 10,59 0,4395 1,0547
7 13,025 0,7386 10,59 0,6005 1,4412
8 13,025 1.0161 10,59 0,8261 1,9827
9 13,025 0,6932 10,59 0,5636 1,.3526
10 13,025 0,9304 10,59 0,7565 1.8156
11 13,025 0,3749 10,59 0,3048 0,7315
12 13,025 0,5566 10,59 0,4525 1,.0860
13 13,025 0,4957 10,59 0,4030 0,9673
14 13,025 0,2794 10,59 0,2272 0,5453
15 13,025 1,1449 10,59 0,9309 2,2341
16 13,025 0,3285 10,59 0,2671 0,6411
17 13,025 0,2180 10,59 0,1772 0,4253

3.- DEFINICION DE LAS CUENCAS

La Urbanizacién del Sector SR-8 proyectada se ha dividido en diversas cuencas en funcién de las calles
definidas en este proyecto.

4.- CALCULO DE CAUDALES

El estudio hidroldgico se realiza con el cdlculo de los caudales de pluviales y residuales drenados por
cada zona, mediante la aplicacion de diferentes métodos de cdiculo que se adaptan a las
caracteristicas geométricas vy fisicas de las cuencas.

El proceso seguido para los cdiculos es el siguiente:
- Determinacién del coeficiente medio de escorrentia, a partir de las superficies de las

cuencas definidas y coeficientes unitarios de cada zona.
- Cdlculo de la Intensidad de lluvia por diferentes métodos, para cada periodo de retorno

considerado.

- Andlisis comparativo de los resultados anteriores y eleccién de la intensidad de lluvia para

cada periodo de retorno considerado.

- Cdlculo del caudal méximo para cada periodo de retorno considerado y su aplicaciéon a
los diferentes casos a considerar en el presente Proyecto.
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4.1.- Caudales de aguas de escorrentia.

Para la obtencién de los caudales de cdiculo se emplea el método hidrometeorolégico de la
Instruccién de Drenaje de Carreteras 5.2-1.C., segun la cual, el caudal de escorrentia se obtiene de la

expresion:

c-1,-4

Q=—->r
K

Siendo:

e Q= Caudalen m3/sg
e C = Coeficiente de escorrentia

e |t = Intensidad en mm/h del aguacero de duracién igual al tiempo de concentracién de

la cuencay el periodo de retorno considerado
e A =Superficie de la cuenca en m2

o K = Coeficiente que depende de las unidades con las que entremos en la anterior

expresion. Coeficiente de Escorrentia medio

4.1.1.- Coeficiente de escorrentia medio

El Coeficiente de Escorrentia medio es la media ponderada de los coeficientes de escorrentia y
superficies parciales que componen la zona total considerada.

2 AxS;
Y4

Como valores de los coeficientes de escorrentia medios unitarios adoptados para los distintos tipos de
superficies son los siguientes, obtenidos de la tabla al efecto del Manual Saneamiento de Uralita:

- Viales con pavimento asfdltico: 0,90

- Superficies edificadas: 0.85
- Zonas verdes: 0,25
- Zona deportiva o similar: 0,60

A cada tipo de superficie se le aplicard el coeficiente de escorrentio adecuado a su composicion,
segun el siguiente desglose:

e Viviendas plurifamiliares:

Se considera una escorrentia de 0,85 para la superficie en planta de la construccion (70%) y de 0,90
para el patio central (30%):

C1=0,85x0,70 + 0,90 x 0,30= 0,86

e Areaslibres:

Se considera una escorrentia de 0,25 para la superficie de la zona verde (90%) y de 0,40 para la zona
de paseos de albero (10%):

C6=0,25x0,90 + 0,40 x 0,10= 0,265

e Jardines interiores:

Se considera una escorrentia de 0,25 para la superficie de la zona verde (60%) y de 0,90 para la zona
pavimentada (40%):

C7=0,25x 0,60 + 0,90 x 0,40= 0,510
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Docente:

Se considera una escorrentia de 0,85 para la superficie de la zona verde (40%) y de 0,50 para la zona
mixta de campos de deportes y patios (60%):

Viales:

C8=0,85x 0,40 + 0,50 x 0,60= 0,640

Se considera toda la superficie con el coeficiente de escorrentia del 0,90

C9=0,90

Aplicando a cada tipo de superficie el coeficiente de escorrentia anteriormente calculado, se
obtiene el coeficiente de escorrentia medio ponderado para las diferentes cuencas consideradas.

CUENCA N° 1
USOS DEL SUELO SUPERFICIE (m2)| COEFI.DE ESCORRENTIA PRODUCTO
Plurifamiliares 0
Unifamiliares 0
Docentes 0
Terciario Extensivo 1362,2504 0,86 1171,535344
SIPS 402,7823 0,685 275,9058755
Areas libres 837,91 0,265 222 04615
Jardines interiores 1]
Deportivo 0
Viario 1897,9973 09 1708,19757
TOTAL 4500,94 3377,68494
CM1=3.377,68/4.500,94= 0,750
CUENCA N° 2
USOS DEL SUELO SUPERFICIE (m2)| COEFI.DE ESCORRENTIA PRODUCTO
Plurifamiliares 0
Unifamiliares 7612,1969 0,745 b671,086691
Docentes 0
Terciario Extensivo 0
SIPS 861,0494 0,685 589 818839
Areas libres 0
Jardines interiores 0
Deportivo 0
Viario 4731353 0.9 425 82177
TOTAL 8946 3816 6686 7273
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CM2=6.686,72/8.946,38= 0,747
CUENCA N°3

USOS DEL SUELO SUPERFICIE (m2)] COEFI.DE ESCORRENTIA PRODUCTO
Plurifamiliares 0
Unifamiliares 10188,7803 0,745 7590641324
Docentes 0
Terciario Extensivo 0
SIPS 908, 7984 0.685 622 526904
Areas libres 0
Jardines interiores 0
Deportiva 0
Viario 15585 4795 0.9 14026 93155

TOTAL 26683.0582 2224009978
CM3=22.240,09/26.683,05= 0,833
CUENCA N° 4

US0S DEL SUELO SUPERFICIE (m2)| COEFI.DE ESCORRENTIA PRODUCTO
Plurifamiliares 3368,825 0 865 2914 033625
Unifamiliares 0
Docentes 0
Terciario Extensivo 0
SIPS 0
Areas libres 782 7552 0,265 207.430128
Jardines interiores 0
Depaortivo 0
Viario 5879 9556 0.9 529196004

TOTAL 10031,5358 8413 423793

CM4=8.413,42/10.031,53= 0,839
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CUENCA N°5
USOS DEL SUELO SUPERFICIE (m2)| COEFI.DE ESCORRENTIA PRODUCTO
Plurifamiliares 2420 6996 0,865 2093 905154
Unifamiliares 0
Docentes 0
Terciario Extensivo 0
SIPS 0
Areas libres 0
Jardines interiores 0
Depaortivo 0
Viario 4507 5692 0.9 4056 81228
TOTAL 6928 2688 6150,717434

CM5=6.150,71/6.928,26= 0,888

CUENCA N°6
USOS DEL SUELO SUPERFICIE (m2)] COEFI.DE ESCORRENTIA PRODUCTO
Plurifamiliares 0
Unifamiliares 0
Docentes 0
Terciario Extensivo 1021,9449 0,86 878 872614
SIPS 0
Areas libres 844 4748 0,265 223785822
Jardines interiores 0
Depaortivo 0
Viario 3538,6249 0.9 3184 76241
TOTAL 5405 0446 4287 420846

CM6=4.287,42/5.405,04= 0,793
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CUENCA N°7

USOS DEL SUELD SUPERFICIE (m2)| COEFI.DE ESCORRENTIA PRODUCTO
Plurifamiliares 3200,1526 0 865 2768,131999

Unifamiliares 0

Docentes 0
Terciario Extensivo 1091,2627 0. 86 938 485922

SIPS 0

Areas libres 0

lJardines interiores 0

Deportivo 0
Viario 3094 0998 0.9 2784 68982
TOTAL 73855151 6491,307741
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CM7=6.491,30/7.385,51= 0,879

CUENCA N°8

USOS DEL SUELO SUPERFICIE (m2)| COEFI.DE ESCORRENTIA PRODUCTO
Plurifamiliares 4078,0004 0,865 3527 470346

Unifamiliares 0
Docentes 1405,1106 0,52 730657512

Terciario Extensivo 0

SIPS 0
Areas libres 1900,9498 0,265 503,751697

Jardines interiores 0

Deportivo 0
Viario 27765184 09 2498 86656
TOTAL 10160,5792 7260746115

CM8=7.260,74/10.160,57= 0,715
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA
07/09/2022 08:56
NA DEL ALJAREHES

CUENCA N°9
USOS DEL SUELD SUPERFICIE (m2)] COEFIDE ESCORRENTIA | PRODUCTO
IPlurifamiliares 1481,2199 0,865 1281,255214
|Unitamiliares 0
IDocentes 1309 4706 0,562 680824712
Terciario Extensivo 0
SIPS 0
Areas libres 2488 647 0,265 659 491455
Jardines interiores 0
IDeportivo 0
Viario 1652 577 0.9 14873193
TOTAL 6931,9145 4108,990681

CM9=4.108,99/6.931,91= 0,593

CUENCA N°10

USOS DEL SUELO SUPERFICIE (m2)| COEFI.DE ESCORRENTIA | PRODUCTO
Plurifamiliares 3298,365 0,865 2853 085725
Unifamiliares 0
Docentes 0
Terciario Extensivo 0
SIPS 0
Areas libres 3337,3788 0,265 884 405382
Jardines interiores 0
Deportivo 0
\iario 2668 6777 0.9 2401,80993

TOTAL 9304 4215 6139,301037

CM10=6.139,30/9.304,42= 0,660
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

NA DEL ALJAREHES

CUENCA N°11

USOS DEL SUELO

SUPERFICIE (m2)

COEFI.DE ESCORRENTIA

PRODUCTO

Plurifamiliares 1854,0939 0,865 1603,791224
Unifamiliares 0
Docentes 0
Terciario Extensivo 0
SIPS 0
Areas libres 0
Jardines interiores 0
Deportivo 0
Viario 1894 7666 0.9 1705,28994
TOTAL 37488605 3309081164

CM11=3.309,08/3.748,86= 0,883

CUENCA N° 12

USOS DEL SUELO

SUPERFICIE (m2)

COEFI.DE ESCORRENTIA

PRODUCTO

IPlurifamiliares 3462 4715 0,865 2995 037848
|unitamiliares 0
IDocentes 0
Terciario Extensivo 0
SIPS 0
Areas libres 0
Jardines interiores 0
IDeportivo 0
Viario 21031014 0.9 189279126
TOTAL 5665 5729 4887 829108

CM12=4.887,82/5.565,57= 0,878
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

NA DEL ALJAREHES

CUENCA N°13

US0S DEL SUELD SUPERFICIE (m2)] COEFI.DE ESCORRENTIA PRODUCTO
Plurifamiliares 489 3643 0,865 4233001195
Unifamiliares 0
Docentes 0
Terciario Extensivo 0
SIPS 0
Areas libres 1?44,1045| 0,265 462 1876925
Jardines interiores 0
Deportivo 1651,3721 0,64 992 878144
Viario 11720848 0.9 1054 87632

TOTAL 4956 9257 2933,242276

CM13=2.933,24/4.956,92= 0,592

CUENCA N°14

USOS DEL SUELOD SUPERFICIE (m2)| COEFI.DE ESCORRENTIA PRODUCTO
Plurifamiliares 0
Unifamiliares 0
Docentes 1457 3125 052 7578025
Terciario Extensivo 0
SIPS 0
Areas libres 481,7641 0,265 127 .6674865
Jardines interiores 0
Deportivo 0
Viario 8553732 0.9 76983588

TOTAL 2794 4498 1655 305867

CM14=1.655,30/2.794,44= 0,592
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRENA DEL ALJARE6

CUENCA N°15

USOS DEL SUELO SUPERFICIE (m2)| COEFI.DE ESCORRENTIA PRODUCTO
Plurifamiliares 5896,4976 0,865 5100470424
Unifamiliares 0
Docentes 21739293 0,52 1130443236
Terciario Extensivo 0
SIPS 0
Areas libres 0
Jardines interiores 0
Depaortivo 0
Viario 33786067 0.9 3040 74603

TOTAL 11449 0336 9271,65969
CM15=9.271,65/11.449,03=0,81
CUENCA N° 16
USOS DEL SUELO SUPERFICIE (m2)] COEFIDE ESCORRENTIA PRODUCTO

IPlurifamiliares 10174509 0,865 880,0950285
|unifamiliares 0
IDocentes 1560,1051 052 811,254652
Terciario Extensivo 0
SIPS 0
Areas libres 0
Jardines interiores 0
|Departivo 0
Viario 707,7307 0.9 636,95763
TOTAL 3285 2867 2328,307311

CM16=2.328,30/3.285,28= 0,709
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

NA DEL ALJAREHES

CUENCA N° 17

US0S DEL SUELOD SUPERFICIE (m2)| COEFI.DE ESCORRENTIA PRODUCTO
Plurifamiliares 1035109 0,865 895 369285
Unifamiliares 0
Docentes 22 3347 052 11,614044
Terciario Extensivo 0
SIPS 0
Areas libres 0
Jardines interiores 0
Depaortivo 0
Viario 1122 1626 0.9 1009 94634

TOTAL 2179 6063 1916,929669

CM17=1.916,92/2.179,60= 0,879

A continuacion se muestra una tabla resumen con el Coeficiente de Escorrentia Ponderado para

cada cuenca:

CUENCA | SUPERFICIE | PRODUCTO | Cem ponderado
1 4500,04 | 3377,68494 0,75
2 89463816 | 66867273 0,747
3 26683,0582 | 22240,09973 0,833
4 100315358 | 8413 423793 0,839
5 £928,2688 | 6150,717434 0,888
6 54050446 | 4287 420846 0,793
7 73855151 | 6491,307741 0,879
8 10160,5792 | 7260,746115 0,715
9 6931,9145 | 4108,990681 0,593
10 9304,4215 | 6139301037 0,66
11 3748,8605 | 3309,081164 0,883
12 55655729 | 4887,829108 0,878
13 49569257 | 2933242276 0,592
14 27944498 | 1655305867 0,592
15 114490336 | 9271,65969 0,81
16 32852867 | 2328,307311 0,709
17 2179,6063 | 1916,929669 0,879
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

NA DEL ALJAREHES

4.1.2.- INTENSIDAD DE LLUVIA

La intensidad de lluvia es el caudal de agua que pasa una determinada superficie, es decir, el
volumen de agua caido por unidad de tiempo y superficie. Se mide habitualmente en mm/h o en
I/(sHa)

Para la obtencién de la intensidad empleamos la siguiente expresion:

(2821101
It Iy | 23914 |

1d ~ | (1d)

It (mm/h) Intensidad media correspondiente al intervalo de duracién t.
Id (mm/h) Intensidad media diaria de precipitacién, correspondiente al periodo de retorno
considerado.

Pd (mm) = Precipitacién total diaria correspondiente al periodo de retorno considerado.

Pd

ld = —
24

11 (mm/ h) = Intensidad horaria de precipitacion correspondiente al periodo de retorno considerado.
Para (11/1d) tomamos el valor de 8,50 recomendado en las Instrucciones Técnicas para Redes de
Saneamiento de ALJARAFESA para la zona de Sevilla, como se aprecia en el siguiente grdfico.

Como valor de t se toma el tiempo de concentracién de la cuenca completa (5 minutos).
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GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

TEXTO REFUNDIDO 07/09/2022 08:56

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES", MAIRENA DEL ALJARAGE

Para el cdlculo de la Precipitacion media mdxima vamos a emplear dos métodos, mediante datos
pluviométricos y el método de la Direccion General de Carreteras (Isolineas del MOPU).

e Datos pluviométricos:

Para el cdlculo de las precipitaciones mdximas diarias segun este método vamos a emplear los datos
obtenidos de la Estacidon Pluviométrica N° 5783 “SEVILLA AEROPUERTO” del Instituto Nacional de
Meteorologia (I.N.M.). Dicha estacion se sitGa muy cerca de la obra y a la vez, sus datos son muy
fiables y son extensamente empleados en estudios pluviométricos para el drea metropolitana de
Sevilla.

Se utilizard para ello la Ley de Gumbel, el cual es un método de extrapolacion estadistica eficazmente
empleado en distribuciones de variables aleatorias que sean extremos de un determinado fenémeno
que se produce en el fiempo.

-ty

Fl':t'l =&
La expresion de la funcidn de distribucién de Gumbel es:

Donde: b =a- (x —u)

Sx = desviacion tipica.

X = media

Si sustituimos u y a por sus valores, obtenemos:

12825 (05772 |=1.2825 % +0.5772
oo )

b=a-(x-u)=
t ) Sx | o

Los coeficientes 1.2825 y 0.5772 son vdlidos para muestras de un nimero muy grande de valores.
Para muestras con menos de 100 valores, hay que sustituir estos coeficientes por ofros tabulados.
Por tanto la ecuacién para un caso general resulta:

__ (x-X)
b=ay | = .|—;.r}.

Donde oy, Jy segun el nUmero de muestras se obtienen de la siguiente tabla:

ny oy
10 0,4952 0,9496
15 0,5128 1,0206
20 0,5236 1,0628
25 0,5309 1,0914
30 0,6362 1,1124
35 0,5403 1,1285
40 0,5436 1,1413
45 0,5463 1,1518
50 0,5485 1,1607
55 0,5504 1,1682
60 0,5521 1,1747
65 0,5535 1,1803
70 0,5548 1,1854
75 0,5559 1,1898
80 0,5569 1,1938
85 0,5578 1,1974
90 0,5586 1,2007
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRENA DEL ALJARE6

95 0,5593 1,2037
100 0,5600 1,2065
Infinito 0,5772 1,2825

La relacion entre F(x) y el periodo de retorno T, es la siguiente:

F{x)='l—%

Dando a Tlos valores considerados para los distintos periodos de retorno, se despeja el valor de X que
es la precipitacion correspondiente al periodo de retorno adoptado.

=, 1
e =1 T

Tomando logaritmos neperianos dos veces:

In[e'e_b :I = Ir'ti-'l —%}

~le®) ne =In[1 1)

T
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GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION NA DEL ALJAREHES

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

- [, 17l
Ine b=|n|:—ln|_l—?]

4]

| X‘;x?] + 41y | = In|:— |ﬂ|:1 - %_l:|

o Ajuste de Gumbel

Se ha supuesto que las precipitaciones mdximas se comportan como una variable aleatoria
distribuidas segun la ley de Gumbel.

Para comprobar que los datos observados se puedan ajustar a la citada distribucion, aplicamos una
regresion de minimos cuadrados, y para cuantificar la calidad del ajuste se emplea el factor R2:

VE X¥)- (Z x¥)
(v =)@ xF [ =) (v F ]

2

e Resultados del ajuste:

En las tablas de cdiculos se muestran para cada estacién las precipitaciones mdximas observadas,
gue se han ordenado ascendentemente, asocidndoles una frecuencia relativa dada por la expresién:
2n—1
2N

n= ordinal de dato
N= nUmero total de anos considerados

Junto a los datos mencionados, figuran las precipitaciones obtenidas mediante Gumbel empleando
las frecuencias anteriores.

Junto a cada tabla se representa graficamente las precipitaciones observadas y las calculadas que
nos permiten gjustar la distribucion de los datos observados al prescindir de aquellas que presentan
una diferencia significativa respecto a los estimados o calculados.

Una vez comprobada la calidad del ajuste de Gumbel aplicado a los datos observados, se muestran
a contfinuacién de cada agjuste los resultados obtenidos para las precipitaciones correspondientes a
los periodos de retorno considerados.
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

NA DEL ALJAREHES

PERICDO Pd
RETORNO (mmy}
2 53,26
5 72,21
10 84 75
15 91,83
25 100,61
50 112,37
100 124,04
200 135,67
250 139,41
500 151,01
1000 162,61

¢ Método de las isolineas del MOPU

Para la obtencién de la precipitacion mdxima de 24 horas (Pd) de cada periodo de retorno
considerado, segun este método, se han empleado los mapas de isolineas publicados por el M.O.P.U.
Para ello, seguiremos el siguiente proceso operativo:

medio P de la mdxima precipitacién diaria anual.

Localizaremos en el plano el punto geogrdfico deseado, Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Estimamos mediante las isolineas presentadas el coeficiente de variacién Cv y el valor

Para el periodo de retorno deseado T y el valor de Cv, obtenemos el factor de

amplificacién Kt mediante el uso de la tabla que se adjunta con el mapa de las Isolineas.
e Seredliza el producto del factor de amplificacién Kt por el valor medio de P obteniéndose
la precipitacién diaria méxima para el periodo de retorno deseado Pt.

A continuacion se muestra el mapa de Isolineas del MOPU en Mairena del Aljarafe (Sevilla).
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GMU MAIRENA DEL
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ENTRADA
TEXTO REFUNDIDO 07/09/2022 08:56
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRENA DEL ALJARAHE6

Del mapa de isolineas del M.O.P.U. se obtienen los siguientes valores para la zona de ubicacién de
Mairena del Aljarafe (Sevilla):

- P =Valor medio de la méxima precipitacion diaria anual = 55 mm/dia
- Cv = Coeficiente de variacion= 0,37
- KT = Factor de amplificacién.

Por tanto, la precipitaciéon diaria mdxima para cada periodo de retorno serd:

P=K, = P =(mm di’a}

Cv=037

T Kt Pd(mm)

2 0.917 50435

5 1.232 6776
10 1461 20,355
25 1.778 97.79
50 2.022 111.21
100 2281 125455
200 2571 141.405
500 2953 162,415

Una vez obtenidos los datos de precipitaciones mdéximas, se puede calcular la It para cada periodo
de retorno considerado.

e Segunlaley de Gumbel:

T(ahos) Pd (mm) | Id (mm/h) 1/id t (h) M It (mm/h)
2 5306 | 2.21916667 85 0.083 155716952 62.15
5 72.21 3.00875 85 0,083 1 55716952 84,27
10 84.75 3,53125 85 0.083 155716952 98.9
15 91.83 3.82625 85 0.083 155716952 | 107.16
25 100,61 | 4,19208333 8.5 0,083 155716952 | 117,41
50 112,37 | 4,68208333 85 0,083 155716952 | 131,13

100 124,04 | 5,16833333 85 0,083 155716952 | 144,75
200 13567 | 5.65001667 85 0.083 155716952 | 158.30
250 139,41 5 80875 85 0.083 155716952 | 162,68
500 151,01 | 6,29208333 85 0,083 155716952 | 176,02
1000 162,51 6.77125 85 0,083 155716952 | 189,64

e Segun el método de las isolineas del MOPU:

T(anos) Pd (mm) id (mm/h) 1/d t (h) M It (mm/h)

2 50,435 2,10145833 85 0,083 1,657 16952 58,86
5 67.76 2,82333333 8.5 0,083 1,55716952 79,07
10 80,355 3,348125 8.5 0,083 1,557 16952 93,77
25 97.79 407458333 8.5 0,083 155716952 | 11412
50 111,21 4,63375 8,5 0,083 1,55716952 | 129,78
100 125455 | 522729167 85 0,083 1,55716952 146 4
200 141,405 5891875 8.5 0,083 155716952 | 165,01
500 162,415 | 6,76729167 8,5 0,083 155716952 | 189,53

A continuacion se adjunta una tabla resumen de las Intensidades de lluvia obtenidas por los diferentes
métodos, donde se rellena una nueva columna con las Intensidades adoptadas para cada periodo
de retorno considerado (media aritmétical):
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REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

NA DEL ALJAREHES

TABLA COMPARATIVA RESUMEN INTENSIDADES
T(afios) GUMBEL ISOLINEAS INT.ADOPTADA (mm/h)

2 62,15 58,86 60,51

5 84,27 79,07 81.67

10 98,9 93,77 96,34

25 117,41 114,12 115,77

50 131,13 129,78 130,46
100 144,75 146 4 145.58
200 158,32 165,01 161,67
500 176,22 189,563 182,88

4.1.3.- Cdlculo de caudales de aportacion

Con los datos obtenidos en los apartados anteriores se determina finalmente el caudal aportado por

cadau

Siendo:

na de las cuencas.

C-1 -4

0=
K

¢ Q= Caudalen m3/sg
e C = Coeficiente de escorrentia

e |t = Intensidad en mm/h del aguacero de duracion igual al tiempo de concentracién de

la cuencay el periodo de retorno considerado
o A =Superficie de la cuenca en m2

e K = Coeficiente que depende de las unidades con las que entremos en la anterior

expresion.
CUENCA 1
T(afios) c A (Ha) | (mm/h) K Q(liseg) |
2 0,75 0,450094 60,51 0,36 56,74
5 0,75 0,450094 81,67 0,36 76,58
10 0,75 0,450094 96,34 0,36 90,34
25 0,75 0,450094 115,77 0,36 108,56
50 0,75 0,450094 130,46 0,36 122,33
100 0,75 0,450094 145,58 0,36 136,51
200 0,75 0,450094 161,67 0,36 151,6
500 0,75 0,450094 182,88 0,36 171,49
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CUENCA 2
T(afios) c A (Ha) | (mm/h) K Q(liseg) |
2 0,747 0,89463816 60,51 0,36 112,33
5 0,747 0,89463816 81,67 0,36 151,61
10 0,747 0,89463816 96,34 0,36 178,84
25 0,747 0,89463816 115,77 0,36 214,91
50 0,747 0,89463816 130,46 0,36 242,18
100 0,747 0,89463816 145,58 0,36 270,25
200 0,747 0,89463816 161,67 0,36 300,12
500 0,747 0,89463816 182,88 0,36 339,49
CUENCA 3
T(afios) c A (Ha) I (mm/h) K Q ( liseq)
2 0,833 2,66830582 80,51 0,36 373,6
5 0,833 2,66830582 81,67 0,36 504,24
10 0,833 2,66830582 96,34 0,36 594,82
25 0,833 2,66830582 115,77 0,36 714,78
50 0,833 2,66830582 130,46 0,36 805,48
100 0,833 2,66830582 145,58 0,36 898,83
200 0,833 2,66830582 161,67 0,36 998,18
500 0,833 2,66830582 182,88 0,36 1129,13
CUENCA 4
T(afios) c A (Ha) | (mm/h) K Q ( l/seqg)
2 0,839 1,00315358 60,51 0,36 141,47
5 0,839 1,00315358 81,67 0,36 190,94
10 0,839 1,00315358 96,34 0,36 225,23
25 0,839 1,00315358 115,77 0,36 270,66
50 0,839 1,00315358 130,46 0,36 305
100 0,839 1,00315358 145,58 0,36 340,35
200 0,839 1,00315358 161,67 0,36 377,97
500 0,839 1,00315358 182,88 0,36 427,56
CUENCA 5
T(afos) c A (Ha) I (mm/h) K Q ( I/seg)
2 0,888 0,69282688 60,51 0,36 103,41
5 0,888 0,69282688 81,67 0,36 139,57
10 0,888 0,69282688 96,34 0,36 164,64
25 0,888 0,69282688 115,77 0,36 197,85
50 0,888 0,69282688 130,46 0,36 222,95
100 0,888 0,69282688 145,58 0,36 248,79
200 0,888 0,69282688 161,67 0,36 276,29
500 0,888 0,69282688 182,88 0,36 312,54
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CUENCA 6
T(afos) c A (Ha) I (mm/h) K Q(liseg) |
2 0,793 0,54050448 60,51 0,36 72,04
5 0,793 0,540504486 81,67 0,36 97,24
10 0,793 0,54050448 96,34 0,38 114,7
25 0,793 0,54050448 115,77 0,38 137,84
50 0,793 0,540504486 130,46 0,36 155,33
100 0,793 0,54050446 145,58 0,36 173,33
200 0,793 0,54050448 161,67 0,36 192,49
500 0,793 0,540504486 182,88 0,36 217,74
CUENCA7
T(afos) c A (Ha) I (mm/h) K Q(liseg) |
2 0,879 0,73855151 60,51 0,36 109,12
5 0,879 0,73855151 81,67 0,36 147,28
10 0,879 0,73855151 96,34 0,36 173,73
25 0,879 0,73855151 115,77 0,36 208,77
50 0,879 0,73855151 130,46 0,36 235,26
100 0,879 0,73855151 145,58 0,38 262,52
200 0,879 0,73855151 161,67 0,36 291,54
500 0,879 0,73855151 182,88 0,36 329,79
CUENCA 8
T(afios) c A (Ha) I (mm/h) K Q ( l/seq)
2 0,715 [ 1,01605792 | _ 60,51 0,36 122,11 |
5 0,715 1,01605792 81,67 0,36 164,81
10 0,715 1,01605792 96,34 0,36 194,41
25 0,715 1,01605792 115,77 0,36 233,62
50 0,715 1,01605792 130,46 0,36 263,27
100 0,715 1,01605792 145,58 0,36 293,78
200 0,715 1,01605792 161,67 0,36 326,25
500 0,715 1,01605792 182,88 0,36 369,05
CUENCA 9
T(afos) c A (Ha) | (mm/h) K Q(liseg) |
2 0,593 0,69319145 60,51 0,36 69,09
5 0,593 0,69319145 81,67 0,36 93,25
10 0,593 0,69319145 96,34 0,36 110
25 0,593 0,69319145 115,77 0,36 132,19
50 0,593 0,69319145 130,46 0,36 148,96
100 0,593 0,69319145 145,58 0,36 166,23
200 0,593 0,69319145 161,67 0,36 184,6
500 0,593 0,69319145 182,88 0,36 208,82
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CUENCA 10
T(afos) c A (Ha) I (mm/h) K Q (liseg) |
2 0,68 0,93044215 60,51 0,36 103,22
5 0,66 0,93044215 81,67 0,36 139,31
10 0,68 0,93044215 96,34 0,36 164,34
25 0,66 0,93044215 115,77 0,36 197,48
50 0,66 0,93044215 130,46 0,36 222,54
100 0,66 0,93044215 145,58 0,36 248,33
200 0,68 0,93044215 161,67 0,36 275,78
500 0,68 0,93044215 182,88 0,36 311,96
CUENCA 11
T(afios) Cc A (Ha) | (mm/h) K Q ( l/seq)
2 0,883 0,37488605 60,51 0,36 55,64
5 0,883 0,37488605 81,67 0,36 75,1
10 0,883 0,37488605 96,34 0,36 88,59
25 0,883 0,37488605 115,77 0,36 106,45
50 0,883 0,374888605 130,486 0,36 119,96
100 0,883 0,37488605 145,58 0,36 133,86
200 0,883 0,37488605 161,67 0,36 148,66
500 0,883 0,37488605 182,88 0,36 168,16
CUENCA 12
T(afios) c A (Ha) I (mm/h) K Q ( l/seqg)
2 0,878 0,55655729 60,51 0,36 82,14
5 0,878 0,55655729 81,67 0,36 110,86
10 0,878 0,55655729 96,34 0,36 130,77
25 0,878 0,55655729 115,77 0,36 157,14
50 0,878 0,55655729 130,46 0,36 177,08
100 0,878 0,55655729 145,58 0,36 197,61
200 0,878 0,55655729 161,67 0,36 219,45
500 0,878 0,55655729 182,88 0,36 248,24
CUENCA 13
T(afos) c A (Ha) I (mm/h) K Q ( l/seg)
2 0,592 0,49569257 60,51 0,36 49,32
5 0,592 0,49569257 81,67 0,36 66,57
10 0,592 0,49569257 96,34 0,36 78,53
25 0,592 0,49569257 115,77 0,36 94,37
50 0,592 0,49569257 130,46 0,36 106,34
100 0,592 0,49569257 145,58 0,36 118,67
200 0,592 0,49569257 161,67 0,36 131,78
500 0,592 0,49569257 182,88 0,36 149,07
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CUENCA 14
T(afios) c A (Ha) I (mm/h) K Q(l/iseg) |
2 0,592 0,27944498 60,51 0,36 27,81
5 0,592 0,27944498 81,67 0,36 37,53
10 0,592 0,27944498 96,34 0,36 44,27
25 0,592 0,27944498 115,77 0,36 53,2
50 0,592 0,27944498 130,46 0,36 59,95
100 0,592 0,27944498 145,58 0,36 66,9
200 0,592 0,27944498 161,67 0,36 74,29
500 0,592 0,27944498 182,88 0,36 84,04
CUENCA 15
T(afos) c A (Ha) I (mm/h) K Q (liseg) |
2 0,81 1,14490336 60,51 0,36 155,88
5 0,81 1,14490336 81,67 0,36 210,38
10 0,81 1,14490336 96,34 0,36 248,17
25 0,81 1,14490336 115,77 0,36 298,23
50 0,81 1,14490336 130,46 0,36 336,07
100 0,81 1,14490336 145,58 0,36 375,02
200 0,81 1,14490336 161,67 0,36 416,47
500 0,81 1,14490336 182,88 0,36 4711
CUENCA 16
T(afos) c A (Ha) I (mm/h) K Q ( l/seg)
2 0.709 | 0,32852867 | _ 60,51 0,36 39,15 |
5 0,709 0,32852867 81,67 0,36 52,84
10 0,709 0,32852867 96,34 0,36 62,33
25 0,709 0,32852867 115,77 0,36 74,91
50 0,709 0,32852867 130,46 0,36 84,41
100 0,709 0,32852867 145,58 0,36 94,19
200 0,709 0,32852867 161,67 0,36 104,6
500 0,709 0,32852867 182,88 0,36 118,33
CUENCA 17
T(afios) c A (Ha) I (mm/h) K Q(lise
2 0,879 0,21796063 60,51 0,36 32,2
5 0,879 0,21796063 81,67 0,36 43,46
10 0,879 0,21796063 96,34 0,36 51,27
25 0,879 0,21796063 115,77 0,36 61,61
50 0,879 0,21796063 130,46 0,36 69,43
100 0,879 0,21796063 145,58 0,36 77,48
200 0,879 0,21796063 161,67 0,36 86,04
500 0,879 0,21796063 182,88 0,36 97,33
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REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

NA DEL ALJAREHES

Para los cdlculos de la red de saneamiento del Sector SR-8 de Mairena del Aljarafe se adopta un
periodo de retorno T=25 anos, se obtiene los siguientes caudales de aportacion para cada cuenca

receptora:
T=25 ANOS
CUENCA |Qpluviales(m3/s)
1 0.1086
2 0,2149
3 0,7148
4 0.2707
5 0.1979
6 0,1378
7 0,2088
8 0,2336
9 0.1322
10 0.1975
11 0,1065
12 0,1571
13 0.0944
14 0.0532
15 0,2982
16 0,0749
17 0,0616

5.- CALCULO HIDRAULICO DE LAS CONDUCCIONES

En el cdiculo hidraulico de las conducciones se ha empleado la formulacion de Manning para
seccion llena. A continuacién se aplican los coeficientes correctores de Thormann-Franke para
secciones parcialmente llenas. Estos coeficientes tienen en cuenta el efecto del aire ocluido en la

parte superior de los tubos.

Asi pues, calculados los caudales y velocidades de flujo para el caso de seccién llena, pueden
obtenerse los caudales y velocidades de flujo para cualquier grado de llenado, aplicando los factores

corregidos de Thormann-Franke que aparecen en la tabla siguiente:
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REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES", MAIRENA DEL ALJARAGE

TABLA DE THORMANN - FRANKE

,%p_ _E_ \{f Qo "hVa |[H0p- hC Vel OhEeEhRe G h W G bV
a d v Q d v Q d v Q d \ 0] d \?

0001 0023 017 0081 0335 051 Do8Y  0.189 082 0,210 0309 080 0.610 0568  1.04 0,90

2 ‘ . o 2 : X 0 905 o781 107
go | Soa o5 o84z 0137 051 0082 D19 082 0220 0316 08 0820 0575 104 0810 0797 1o
04 g 0,043 0138 0.5i 0,083 0,182 062 0,230 0324 082 0.630 0.581  1.08 0,915 0502 108
0004 0.014 g 6 0044 0140 052 poga 0193 0e2 0240 0331 083 0,640 0587 105 0920 0308 05
0005 0049 28 0045  014F 052 0085 0194 0862 0250 059 084 0550 DS 1.08 0925 0814 108
0008 0053 0.23 0088 0143 082 0086 0.195 083 0580 0600 105 09%0 0821 106
Lol T 0087 0145 1053 0087 0,156 063 0870 0607 106 0335 0827 108
0000 0061 032 0048 0146 053 o0s8 0197 pe 0580 0813 106 0940 D033 105
0003 0085 0.3 0043 0148 053 0089 0199 083 0530 0620 106 0865 0841 105
0010 oweE 0.3 0050 0148 034 00%0 0200 063 0700  0.626 108 0950 0840 108
0011 0071 D35 0,051 0151 054 408l 0207 064 Tt 0.83 = £
6012 00T 036 0082 0182 054 0082 0202 064 aiill oem ! U e
0013 0077 036 0053 0353 055 0083 0243 0864 0730 0646 1.07 0965 0874 104
0014 0060 037 0,054 0155 055 0094 0,204 084 0.740 0.653 107 o'wo 0883 104
i el 0085, 0158 (058 0095 0205 05 0750  0.660 107 0975 0894 103
0016 0086 0393 0056 0158 055 0096 0206 085 0760 0667 107 odss 0305 103
0017 0088 039 0057 0158 0358 0087 0207 085 070 0675 o7 0085 0819 10
0018 0091 040 0,058 0150 056 0098 028 065 0780 0682 107 0.9% 0035 102
0019 0003 041 0,059 0162 058 0,099 0210 065 0,790 0688 107 a‘us 0955 101
0,020 0095 © 041 0060 0163 057 0100 0211 065 0800 08Y7 107 1080 1000 100
0021 0098 0,081 0164 057 0105 0216 08 7
06022 0,100 0062 0166 057 0110 0221 067 2':?: 2:23. !22
0023 0102 0083 0167 057 0115 0226 068 0815 0709 108
GO 10,104 0084 0368 058 0120 0231 068 0020 0713 1.68
0026 0,156 0,065 0170 058 0125 0236 069 0825 0717 108
026 0.108 0066 0171 058 0130 0241 070 0830 D72 1.0
%0 0110 0087 0172 058 0135 025 071 0835 0735 108
go2 0112 0068 0174 059 0140 0250 Q72 0840 0729 107
op2e  0.114 0,069 0175 059 0,145 0.254 072 0845 0734 107
0030 0.116 0070 0176 059 0150 0359 0.3 0650 0738 1,07
0.031 118 007t . 0177 059 0,155 0283 074 8 74 7
0032 0120 0072 | 0479 059 0160 0768 076 3.3 8'7.3 L
ce3 o2 0073 0180 0.80 o185 0272 D075 0865 0751 10
0034  0.123 0074 0381 060 0170 0276 076 6870  0.7% 1,07
Hedal o.1en 0075 G182 060 01786 0281 076 0875 0781 107
0038 0127 0076 0183 050 0180 0285 077 0880 0768 107
0,037 o‘gs 0077 0185 061 0,185 03289 077 0,885 0770 V07
0038 | 0330 0076 0186 D6) 0180 0293 078 0890 0715 1,07
003 0132 0079 0187 061 0195 0297 078 0895 0781 107
0,040 0,134 0,080 0188 081 0,200 0301 079 6900 0786 1.07

Aplicando la ecuacién de Manning para el cdiculo del caudal que discurre por las conducciones a
seccion llena, tenemos:

a-1.R%.i%.s
n

Donde:

- nes el coeficiente de rugosidad de Manning.( En PVC 0,01 y en HORMIGON 0,015)

- RHes el radio hidrdulico de la conduccién en m (RH = [1/4 para seccidén circu
- ieslapendiente de la conduccidon en m/m

- Seslaseccion del conducto en m2

Se han considerado diversos framos en toda la superficie de la urbanizacién y se ha ido calculando el
didmetro de cada uno de ellos comprobando la velocidad mdxima y minima a caudales mdéximos
de pluviales y caudales punta de aguas residuales.

Se suele emplear como limite inferior de velocidad 0,3 m/s, a menos que exista una limitacion de
didmetro minimo que impida el cumplimiento de esta velocidad en algunos tramos, ya que por
debajo de 0,3 m/s tienen lugar procesos de sedimentacién y estancamiento.

La velocidad mdéxima suele estar comprendida entre 2,50 y 3 m/s, para evitar fenémenos de erosiéon
y ruidos.

Con los caudales obtenidos en apartados anteriores y las pendientes de las conducciones de cada
uno de los tramos podemos calcular la seccidn necesaria para cada una de ellos y el material

empleado.

A continuacion se muestra una tabla resumen con los datos obtenidos con la hoja de cdiculo.
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GMU MAIRENA DEL
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES", MAIRENA DEL ALJARAGE
CALCULQO DE TUBERIAS
TRAMC Qp (m3/s) Qresiduales punta (m3/s) PTE(%] DN (MM) DIAMETRO INTERIOR (MM} MATERIAL
Al-A2 0.0616 0,0004 0.7500 315 2968 PVC
Bi-A2 00749 0,0008 1.5000 315 286,86 PVC
A2-A3 0.2937 0.0022 0.7500 500 470.8 PVC
C1-A3 0,1875 0,0018 0.8660 400 3766 PVC
Ad-Ad 0.5976 0,0047 0.7500 800 800 HORMIGON
B2-B3 0.0944 0.0010 2,5000 315 286.6 PVC
C2-B3 0.0532 0.0005 1.2200 315 296.8 PVC
B3-B4 0.27¢8 0,0029 18830 400 376.6 PVC
E1-B4 0,2707 0.0020 1.0520 500 470.8 PVC
E2-B4 00989 0,0007 0,7900 315 296,68 PVC
E3-D2 0,0988 0,0007 27720 315 286.8 PVC
D1-D2 02338 0,0020 1.6250 400 3768 FVC
D2-E4 04704 0,0037 27720 500 600 HORMIGON
C3-C4 0,2882 0,0022 1,8030 400 376,86 PVC
G1-G2 03574 0,0026 1.8090 500 470.8 PYC
G2-G3 01787 0.0013 1.5840 400 376.6 PYC
G4-G5 01787 0,0013 23970 15 296.6 PVC
H1-G6 02682 0.0022 0.5700 00 470.8 PVC
G7-G& 0.0543 0,0004 11210 15 296.6 PVC
B4-F1 08483 0,0055 1.9400 00 600 HORMIGON
G2-F1 0.6381 0.0038 04884 800 800 HORMIGON
G5-E4 0,5022 0,0038 0,5670 200 200 HORMIGON

6.- CALCULO HIDRAULICO DEL ALIVIADERO DE AGUAS RESIDUALES

Todos los caudales de aguas negras y pluviales captados por la red de saneamiento unitaria del Sector
SR-8 de Mairena del Aljarafe son enviados a un colector de 1200 mm de didmetro, contemplado en
el PGOU de Mairena. Dicho colector, denominado SA-23, discurrird por el bulevar de la Ronda Urbana
Sur de Mairena (Sistema general ASGV-9).

Los caudales de aguas negras, es decir, aguellos cuyo grado de dilucién en aguas pluviales sea inferior
a 1:5 serdn conducidos al emisario @400 mm hacia la EDAR de Palomares del Rio. Los caudales diluidos
(superiores a 5-Qmed), cuyos pardmetros de contaminacién son adecuados para su vertido directo,
irdn a un cauce cercano mediante un dispositivo aliviadero.

Ya se obtuvo anteriormente el caudal medio total de aguas negras de la urbanizacion Qmed=10,59
L/sg. El caudal de dilucién serd 5xQmed= 53 L/sg.

La cota de llegada al aliviadero del tubo @1200 mm es la +53,85, mientras que la cota de salida del
colector de aguas negras @400 mm serd la +53,83 y la del tubo de evacuacion @1200 mm serd la
+52,06.

La cota del labio del aliviadero se sitUa a la +54,00, es decir, 15 cm por encima de la rasante hidraulica
del tubo de entrada al aliviadero. Con esta altura de labio se asegura que los caudales inferiores a
5-Qmed pasen directos al colector de salida @400 mm con destino al emisario de la EDAR de
Palomares.

En periodo de caudal méximo de escorrentia el grado de llenado del tubo de entrada @1200 serd del
85%. Es decir, que la altura de la Ildmina de agua sobre el labio de vertido serd:

H=0,85x1,20-0,16 =0,86 m

Debemos calcular la longitud minima del labio para poder evacuar el caudal méximo de cdiculo de
pluviales de 2,79 m3/sg. Para obtener esta longitud aplicamos la férmula de cdlculo de caudales en
vertederos de pared gruesa:

Q=CdL-H'®
Siendo:

e Qelcaudal en m3/sg (Q=2,79 m3/sg)

o Cd el coeficiente de desagUe de valor 1,9

e Llalongitud del vertedero en m

e Hla altura de la Iédmina de agua sobre el labio (H=0,86 m)

Conocidos todos los pardmetros de la ecuacién excepto L, que puede despejarse
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Q=Cd-L-H'?

L=Q/(Cd -H " )=184m

Es decir, es necesaria una longitud tedrica de 1,84 m para verter el caudal mdximo de pluviales. No
obstante, como medida de seguridad, y teniendo en cuenta que se frata de un vertido lateral con
descenso de la ldmina de agua, se ha adoptado una longitud mayor de 3,50 m con lo que se asegura
la eficacia del dispositivo de vertido.

Por ello se adopta como vertedero una arqueta de dimensiones interiores 3,50x3,50 m, con cdmara
de evacuacién deprimida como se indica en los planos.

A continuacion se presentan los cdlculos hidrdulicos del aliviadero. Como se puede observar en los
cdlculos, la l&dmina de agua en el fubo @1200 mm para el caudal 5-Qmed es de 14,4 cm, mientras
que en el tubo @400 es de 12 cm. Por ello, situando la cota del labio del vertedero 15 cm por encima
de la rasante hidrdulica cumplimos la condiciéon de no verter a cauce caudales inferiores a 5-Qmed
(no diluidos).
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SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

NA DEL ALJAREHES

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO

TRAMO: Aliviadero de aguas residuales
¥ — T 1.0
X .8
"-.I opa i W 0625
) | ™ _P _| 2P—sen2p
D 2(p + ysen p)
n ‘\‘ o SR -lle— QP _ tQﬁ o Sen 2'3 J..cu
| - | - ('I Q 2,69(B + rsen p)*
o 01 A 04 05 08 0T OB 0F 10 14
- s o TR ¥ VR
d A00|mm
i 0,00500]m/m
Formula de Manning para cdlculo a seccién llena (V. Q) material
n 0,01 Pv.C. |
5 0,124|m?
Q ! R% i% S Ry Q.1{m
T h H Q 0.191|md/sg
v 1.523|m/fsg
Cdlevles a seccion parcialmente llena (V,. Q)
h/d 0,360 h 0,144lm
- 0,000] B 73,74 1,287|rad
VoV 0,864 Ve 1,314|m/sg
Grl/Q 0,280 = 0,054 ma,.-'sg
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRENA DEL ALJARE6

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA
07/09/2022 08:56

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO

TRAMO: Aliviaderc de aguas residuales
[ = — , o
[EL']
¥
opa 8
d I ; hid VP
. ] W
\ 04
upy I Q
R =
jig ANE ' Q
e o
L4 1 02 03 04 05 OF 07 06 08 10 1.9
b e " QR VRV
d 1.200]mm
i 0,00500] m/m
Formula de Manning para cdlculo a seccién llena [V, Q)
n
> 3
1
A A R
Q@ =—-R -1 -5 .
n H Q
W
Cdleulos a seccidn parcialmente llena (V.. Q;)
h/d 0,100 h 0, 121m
¥ 0,000 B 36,87]°
Vol V 0,425 Ve 0,877|m/sg
G/ @ 0,022 Qp 0,053|m%/sg

[ 26 — sen 2p :|C-.625
2(p + ysen B)

~_(2p-sen2p )™
T 9.69(B + ysen )7

material
hormigon |

0,015
1,131|m?
C.3m
2,389|mi/sg
2,113|m/fsg

[ oétdrad
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

NA DEL ALJAREHES

7.- TABLAS DEL CALCULO DE LAS TUBERIAS

TRAMO A1-A2

A caudales maximos de pluviales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO

v
_P
W

w

G'_‘

d mm
i 6,00750| m/m

1

2B —sen 2B
2{p + ysen )

“p  (2p—senzp™
Q  9.4%(B + ysen BP

j|0.a2i

Formula de Manning paro calculo a seccion Bena [V, @) material
n oo PV
] s 0.06%|m°
_ % /; Ry Q07415m
Gl = = F!H i 5 = 5.108|missg
W 1 .52¢|mysg

cdlculos a seccion parcialmente llena [Va, @)

hid n

T B 1.671]raa

VW 1,034 Vi 1,583\ m,sg

=] 0,584 ar 0.042|m*fsg
LEvENDA

y = Coafcinhe 0o TROMPOne Cfsl COnBIGIT & MOTOrTien i N & Ml CRouorne v ol ofe oo ool conducis
1=0
3= (MO, BE020+ 20 [ OSFE
|= pencante o b corductiba an mém
= Cooficionte de nagoeidod ds Monnig quo degends del malenal de be poede nfedoins del fubo
B, = oo Plruins, CockinhE 8 I ASSEIN § 61 Erenats Tiadod
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

NA DEL ALJAREHES

A caudales punta de residuales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO

- 0.625
i VP _| 2B —sen 2p
W 1 2ip + ysen B}
" i B N (2p —senzp)*™
] L G 267 (B + ysen g
\‘.Ivnl"\'r.lu -
d mm
i m/m
Formula de manning para cdlculo a seccién llena {v. G material
n 0.01 VG |
5 0.068]m”
1 ’2/ / R 0,07415]
G-/ 3.2 5 A i
n H = 0.108{m"/sg
W 1,527 m/sg
Calcylos a seccidn parcialmente llena Ve, Gy
hid n m
. ' YT [oazilna
Vel 0.267] ' 0,401 m/sg
GG 0,004} @ 4,427E-04)m*fsg
LEVEMD A

3= COORCE NN b TROMPFY: G COEiis & FOaarmisnic. 0 ko of fuide oo

1=0 E
3= 0500+ 20 in0.6f1
15 pasnchadihe o by ConcuceiSe an Ml

# p=hid =050

il o o e o] £OnCkICRn

1 & it b o3 TQOERes e MOring U cernass dal rorleril di 08 [res. telionss ol fubo

%, & Focka i e il (b ) AR O T TR
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

NA DEL ALJAREHES

TRAMO B2-A2

A caudales maximos de pluviales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO

§ o8 oy o
Dy VR

d [ os7lmm
i [ oovseolmim

— &

+ s

0.425

LN
n2p |

en @] |

(2B — sen2g )™

s 2,69 (B + ysen p)™

Formula de Manning pora calculo a seccidn lena [V, G material
n 0,01 PVE |
5 0,068 m?
! % A Ry 0.07415|m
G- ;'RH e e 0,14%|msg
v 2.162|m/sg
Cdlculos a seccion parcialmente llena [Ve, Q)
hed [ osoq] n m
¥ 0,000 B # 1.571]rag
VeV 1,000 W 2.142{mfsg
G i G 0.500) G 0.075/m*/sg
LETENDA:
ye Coedcienie de Thommann que condcden en roaamiento enm ol ludo cirouone v ol oire inderkor ded Conducio
= pevdonie de o
i3 COSCHNSE di RIgEaioa o MOnmeng oud Sepands dnl imaivfnl o ks poeeces nferioms del hibo
&, = Rodk hidrousco. Cocierio O eccion v ol pevimea P mopodos™.
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA
07/09/2022 08:56
NA DEL ALJAREHES

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

A caudales punta de residuales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO

¥

w ¥ [ 28 - sen 2B ]:-..525

v L2+ ysen B
ol * Op __(28—sen2p)*”

o 369 +ysen B

apT yVpY

d [ zerlom
i 0.01500]msm

Formula de Manning para cdliculo o seccidn llena (V. Q) material
.01 = |
5 0,04% | m*
. % /2’ R 0,07415|m
Q-—Rr 225 = T
m H o 0,14 (mfsg
v 2,162 mysg
cCdlculos a seccion parcialmente llena Ve, Ge}
hid n 0.013347]m
' A —r
ViV 02582 Ve 0.547|m/sg
&G 0,004 ay 4 261E-04]m’isg
LEVENDA:

CEETEETIE SN e o Bude chculante v o aine Neioe el conduc i

3 = Ceficiant v TRATOONe) Gu Covaiden en
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

NA DEL ALJAREHES

TRAMO A2-A3

A caudales maximos de pluviales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO

- ’ v - ~0.425
1 L1 w P _| 2B —sen2p |
i v | 2(8 + ysen ]|
Q (2B —senz2p)*™
P
I an Q 2.69(B + ysen p)
™ U:I;’\'r_'\; N
d mm
i mym
Formula de Mannin ra cdlculo g seccion lena (V. @ material
n 0.01 PVC |
5 0.17 4]’
G R% /g s Ry 0,1177)m
- =4 = 3
T @ g.382]mrsg
W 2.080|mysg
cCdlculos a seccion parciaimente lena (Ve Gl
h/d 0.700] n e
T 0,063 B 113.58|° n:::
Vel 1.092 Vi 2271 |\m/fsg
eWie! 0815 ap 0,274|m"/sg
LEYEMDuA:

T=0 # rphidsl®

SO0 + 20 (R0 5 § g Nl > 05

i= percinnse de b cond

A= COBBCaN de Axgoucod oo Manming
Ry = ROCBo TS BCr, Cocinin 00 kI $00Cibn v & porrma e mandes™.

o haEEnae Ol METhEl (50 K PR ek nfarioned del hibo

v OSSR ol THOMTENIAN (a8 C oM e IOTCEin s nim 6] Ausdo cRosonin y &l o e gl conduct
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA
07/09/2022 08:56
NA DEL ALJAREHES

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

A caudales punta de residuales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO

" VF [ 2p-sen2p

0625
v | 2Ip + ysen B,\i|

s i Q_P_ (28 — sen28 )™

Q@  9.49(B +ysen B)

d mm
i L0070 MM

Formula de Monning pora calculo a seccion llena [V, G) material
n 0,01 [ |
5 0174|m*
1 % /é Rr Q177 m
- —-R +i -3 vt 3,
h H o) 0,362 misg
v 2,080| misg
Cdlculos a seccién parciaimente llena Ve, Gs
hyd n m
v 2,000 P 5 [ oseslrms
Wefv 0,293 W 0.a100m,sg
Ml 0,004] Gy 2,2246-03|m*/sg
LEFENDA:
3= Coeficants da Thamann qua Canskien enmanmienio anbe of fude cicuanta v ef ake nferior dal canducio
=0 5 p= We 50,50
7= 5000 + 20 (R0 5f ol g= Nid =050
= pendonte o o con on min
(e ek che haneing uer Sepaencie chod rrariesiol i bos poredes inferiones del fubo
&, = Rodo hdruico, Docienie de b aecchden v of permet mojodos”
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GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA
07/09/2022 08:56
NA DEL ALJAREHES

TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

A caudales punta de residuales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO

= e Vp [ 2B —sen2p

on i [

Qg (2B-sen2p)*”
_ B ;@ T 9EB+senpre

AP VY

d mm
i 0.008&8] m m

0.625
v | 2ip + ysen 3}}

Formula de Marning poro edlculo a seccion lena (V. Q) material
n 0,01 PVC |
z g1 m?
o, % f’é R 0.09415|mi
G =R - £ .5 I == 3
n H a 0,215| mtsg
W 1.72¢] mysg

Cabculos a seccion parciolmente llena [Ve, Gl

h/d 0,063 n
3 e T
ValV 0,529 Ve 0.620{m/sg
@i 0,008 [T 1.6186-03|m’/sg
LEVENDA:

v= Coeficienhe de Thamann que conskdens en reomiema enle of fiuide Couante v ol aine nferion del corducio

Y=t

d p=hid >0.50

7= B0+ 20 (RDERE
T= pandonte de ko conduccdnanmim

e & MOPWing QUi SN 6l ImTisdicd oo I escks inraes dal ibo

it i g
R, = Radko hidekc o Docienhe de k2 wacide v ol permeris rojedod”
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA
07/09/2022 08:56
NA DEL ALJAREHES

TRAMO C1-A3

A caudales maximos de pluviales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO
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GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION NA DEL ALJAREHES

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

TRAMO A3-A4

A caudales maximos de pluviales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES", MAIRENA DEL ALJARAGE

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA
07/09/2022 08:56

A caudales punta de residuales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

NA DEL ALJAREHES

TRAMO B2-B2

A caudales maximos de pluviales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA
07/09/2022 08:56
NA DEL ALJAREHES

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

A caudales punta de residuales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

NA DEL ALJAREHES

TRAMO C2-B3

A caudales maximos de pluviales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA
07/09/2022 08:56
NA DEL ALJAREHES

A caudales punta de residuales:

CAICULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTD
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TEXTO REFUNDIDO
SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES", MAIRENA DEL ALJARAGE

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA
07/09/2022 08:56

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

TRAMO B3-B4

A caudales maximos de pluviales:
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Formula de Manning pora calculo a seccion lena [V, G material
n [ |
5 H
s R m
G-l-R?é-i/:-s B o
n H G mrfsg
W mifsg
Cdlculos a seccion porcidlmente Bena [Ve, Gy
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GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA
TEXTO REFUNDIDO 07/09/2022 08:56
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRENA DEL ALJARAHE6

A caudales punta de residuales:

CALCULD DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTD
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Formula de Manning pora calculo a seccidn llena [V, G material
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

NA DEL ALJAREHES

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

TRAMO B4-F1

A caudales maximos de pluviales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

NA DEL ALJAREHES

A caudales punta de residuales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

NA DEL ALJAREHES

TRAMO E2-B4

A caudales maximos de pluviales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO
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TEXTO REFUNDIDO

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA
07/09/2022 08:56
NA DEL ALJAREHES

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

A caudales punta de residuales:
CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

NA DEL ALJAREHES

TRAMOE1-B4

A caudales maximos de pluviales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA
07/09/2022 08:56
NA DEL ALJAREHES

A caudales punta de residuales:

CAICULD DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRENA DEL ALJARE6

TRAMO C3-C4

A caudales maximos de pluviales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

NA DEL ALJAREHES

A caudales punta de residuales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO

i = v

hid

apT y Vo

d mm
i o.o1roafmim

Formula de Manning para cdlculo o seccion llena (V. &)

i 3/ ]

1 =
Q-—-R 3-."/2-3 ;

n H

v | 2(B + ysen B)

Sp _ (2-sen2p)™
G 2L (B + ysen BT

5. T 38 sen 35 i|:..5'25

material
0.01 B¥C
9111 m?
0,00415(m

0.318{msg

2,855\ mysg
cdlculos a seccién parcialmente llena [Ve, Gs]
hid n 0,02168428)m
¥ P rad
VRV 0,304 Wy 0.674|m/sg
oG £.007 Q@ 2 248E-03|m*/sg
LEvEnDa

3= Coaficianhe o TROMAD: Tl GO0 kD BN SSmeanio snie & fukdo ciodan s
T=0

kit 58 ootk

SO0 + 30 {0l 6P P
i

7, = Mok hicrtule o, Cockentn & i seocin yof et Frojded

¥ &l e infariod dal Conductio

eficnrhe de rugoided de Marning que deponcke del moteriel do b ponecks nfenones cel fuboe

ANEJO N° 3 CALCULO HIDRAULICO DE COLECTORES DE SANEAMIENTO

Pdagina 55

Cédigo Seguro de Verificacion IV7AQG25YFODX5ET7XVTOH2DFY

| Fecha

| 07/09/2022 08:56:36

Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de

Normativa determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.
Firmante DIPUTACION DE SEVILLA
Url de verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7AQG25YFODX5ET7XVTOH2DFY | Péagina | 56/81
Cédigo Seguro De Verificacién: VFObzl xAki | KRyg@Rvzl i w== Estado Fechay hora
Firmado Por Juan Damian Arag6én Sanchez Firmado 14/10/2022 12:32:28
Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido Pé4gina 56/81

APROBADO DEFINITIVAMENTE, por RESOLUCION DE ALCALDIA n°
5471/2022 de fecha 11/10/2022. EL SECRETARIO.

Url De Verificacién

https://portal.dipusevilla.es/vfirmAytos/code/ VFObzI xAki | KRygRvzl i w==



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/VF0bzIxAkiIkRygG2vzliw==

TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA
07/09/2022 08:56
NA DEL ALJAREHES

TRAMO D1-D2

A caudales maximos de pluviales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

NA DEL ALJAREHES

A caudales punta de residuales:

CAILCULD DE CAUVDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO

v

LT

| o _ | 2B —sen 2
[ / v |2(B + ysen B)

0825

]

e ¢ Q, _ (2p-sen2p)™
il B M O
] ¥ p @] 2.52(p + ysen p)**=
A ¥ VY
d mm
i C.014825] m/m
Formula de Manning para calculo a seccitn llena [V, @) material
n 0,01 PVC |
3 0,117 |m?
] 1
1 ?3/ /2, R 0,09415)m
Qe—pF3 2.5 o e R
b @ 274 50
v 2,638 m/sg
calculos o seccién parcialmente llena [V, Q5]
h/d n o,0212882]m
¥ B T [ 0485(ra
WV 0,303 Ve 0.779|m/sg
@G 0,007 ar 2,021E-03|m* /59
LEVEND A

r=if sl p=hid 050
v = IO 500 & 20 (a-0.58
| = pendienie de o condeccinon mim

sl gE i > 050

el b IO NS CRSEATNE O TETR i B (e heriones e by

W Cosficante de il
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

NA DEL ALJAREHES

TRAMO D2-E4

A caudales maximos de pluviales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO

I | w Vo T2p-sen2p T%
[ ¥ | 2(g + ysen ]|
= _ (2p—sen2p)™
! ik b Q 9.69(B + ysen B
» ool

d [ soolmm
i mym
Formuia de Mmannin ra cdlculo a seccidn lena (V. @ material
n 0.015] HORMIGOM |
5 0,283 m’
1 % A R o.15|m
@-—R 3.2 5
nH @ 0.Essmisg
W 3.134|mysg

cCdlculos a seccidn parcialmente lena [Vs, Gyl

hid 0.520] n 0.312]m
¥ s el E—T
WalV 1.015 Wy 3,181|{m/fsg
CeiG 0.533 ar 0.473|m%/sg
LEYENDA:
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA
07/09/2022 08:56
SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRENA DEL ALJARE6

A caudales punta de residuales:

CAICULD DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO

i “w Vp _[2p-sen2p ]**
v | 2(p + ysen B)

M. , GP . [2|3 —sen 2_5}' a7

Q@ 9.69(B + ysen B

T
P ¥ VY

d [ eoofmm
i mym
Formula de Mannin calculo a seccidn llena (V. @ material
0,015 HORMIGOM |
5 0,283 m*
b y ,‘/ R 018
Qe p’3.72 .5 # 13,1
ez - @ 0,886\ mYisg
v 3,124|m/=g
Calculos o seccidn parcialmente llena (e, Gs)
hd h m
" -y T
VeV 0,242 Vi 0,822|m/sg
B 0,004 [ 3.714E-03|m’ fsg
LEVEMO &

v Cooficianhs o8 TROTNON s COMRINN & mmaurasnio Snivd o fulds choolonts y of alnd NSICY S Coniue iy

1=0
3= [HE,5090 -+ 20 (0568 K p= et 0.50
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

NA DEL ALJAREHES

TRAMO G1-G2

A caudales maximos de pluviales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO

& 3 QT Y YR

d [ en]mm
i 0.01809 |m/m

V_F= 28 —sen 28 |
v 216 + 15en B] |

S, (2p-sen28)”

0.425

= 9.4%(B + ysen

Formula de Manning pora calculo a seccion lena [V, @) material
n 0.01 Ve |
5 0.174|m?*

! % /g R 0,1177]m
Qier R 20 G g.ss2|misg

i 3.230|m/sg

Cdlculos a seccién parcialmente llena [Vs, Gy)

hid n
¥ | o009 s 1 75%|raa
VoW 1057 Ve 3.419|mfsg
(= 0,650 (=T 0,345 mq,fsg
LEVEMDA:
o Coofcienie do Thommanm que Considenn en raeaemien ko antm ol Mudo circubonbe v o e iderion del conducio
T=0 ¥ =hidg DS
(ROEE o = hid > 050
= poeadinnie e ko cor
oodcienie da o o Moanring que depende del maabeda de oo posedes infedoees del ubo
R, = oo hididuico. Cocie o Go oteccion y ol parmelko “mojodos”.
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GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA
07/09/2022 08:56

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRENA DEL ALJARE6

TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

A caudales punta de residuales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO

b il x -
. . V_p=‘ 2B — sen 2 T
[ | i V. | 2(p + ysen B)

fy . Q_P : [2ﬂ—uE"- 25-’
Q F.469(B + ysen B

AT §VEY

d mm
i 0,01809] m/m

Formufa de Manning pora calculo a seccion llena [V. @) material
n 0,01 PVC |
5 9,174 m?
o) R% /'é s R 0,1177|m
Q= A 9
5 oM e 0,562 miisg
v 3.230| Mg
Caleulos a seccion parcialmente llena [Vs, Gs)
hjd h m
A —
Wl 0.273) Wy 0.6a1|m/sg
el 0,005 Gy 2,697E-03|m"/sg
Lerznma:

v Cenelciihe o TR CJuis COMahiiTy a7 Amarrsanic &7 e &l Hide eiculante v ol alre nsenor dal conducss

¥ = (MOS0 = 20 (-0 5F2
|2 prstuionhe o i Conckec il an T

o ik MORning U dlapsrnc Oed Mmool de ks ponedes: ntoronss ol fiba

b o8 nagr

Pl o o o b3 M00 i o Dariene e i’
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

NA DEL ALJAREHES

TRAMOQ G2-F1

A caudales maximos de pluviales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO

B : W s o 0425
1 I , _Fl=,.-.,3—5-5.'1.:[5,°
i W | 2{p + ysen B) |
" Cp __|2p—sen2g)™

Q  9,69(B +ysen By

ROy VY

a [ soolmm
i 0,00483|m/fm

Formula de Manning para calculo o seccion Bena [V, G material
n 0015 HoRMIGOM |
) 5 0.503]|m?
o-l-R%-ifg-s iy =
nH @ 0.801|msg
1.573|mrg

Cdlculos a seccion parcialmente lena Vs, G}

hid o4l n m
¥ 0.014) B ¥ [_i7slaa
Vel 1,048 Vi 1.702|m{sg
(=% 0,632 ap 0.547|m’fsg
LEYEMDA:
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2 e hidg 0L

T=0
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA
07/09/2022 08:56
NA DEL ALJAREHES

A caudales punta de residuales:

CALCULD DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTD

wm Yp _[28-sen2p T“s
b | 2{R + ysen B) |
il Se (2p —sen2p )™

TRy 2.62(B + ysen B

AR Y VY

d mm
i 000488 m/m
Formula de Manming pora calculo o seccidn lena [V, G material
n 0.015] HoRMIGOH |
s 0,503 m?
g % /{"’ Ry 0.2|m
G m—-RfA s %
5 E a 0,801 |mé/sg
W 1.583| Mg
Calculos g seccion parciolmente llena (Ve Gs)
h/d n oar2]m
¥ B & rad
VRV 0,274 Ve 0.4400m/f5g
(=TS e 0,005 Gy 4.014E-D3| m!,fsg
Levenna:

v= Coeficiante de Thommonn qus cankdens en tezomiera enke sl fiuida <culanie v of aine inferior del conducio
=0
v = IS0 = 20 (D B3
= pandiante de ko conduccidnan mim
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

NA DEL ALJAREHES

TRAMO G5-E4

A caudales maximos de pluviales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO

] ! « ¥p _T28-sen2p T
| W | 2(g + ysen B) |
G __(2B—sen2p) i
! ik b Q 9.569(B + ysen B)=
* alkodl

d [ soglmm
i 000567 |m/Sm

Formulo de Mannirn ra calculo a seccién lena (v, @ material
n 0015 HORMIGOM |
5 0.503]m’
1 % A Ry o.2fm
Q-—pr/ 3.2 .5
R o @ 0.a:3|misg
W 1.717|misg
Cdlculos a seccion parcialmente llena (Ve G}
hid 0,550 n m
¥ 0,003 8 : T [
VeV 1,034 Vi 1.778|m/sq
GeiG 0,584 ar 0.504|m/sg
LEYENDA:
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5150
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GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

TEXTO REFUNDIDO 07/09/2022 08:56

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES", MAIRENA DEL ALJARAGE

A caudales punta de residuales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO

na P _| 2p—senip

L Y] r 0.625
E v |2+ ysen 3:.]

e ' e (2p—sen2p)*”

i FEFB + ysenp)

[T TR a7
TR VY

d mm
i Bo0587]m/m

Formula de Manning para caleulo a seccidn ena [V, G material
0015 HORMIGOM |
5 0,503 m*
P
1 Ry 0.2[m
Q=—R F.2.5 = hon,
n “H G 0,563(m*/sg
L' 1,717 mjsg

Calculos o seccion parciolmente lleno [We, Gy

hrd n
¥ B 0.437]rad
VeV 0,267 Vi 0,442|m/sg
eIy e 0,005 Gip 3.743E-03 m’,fsg
LEVENDA:

v= Cowficinie da Thameonn qua conidors en reamieeda enka ol fide Chculon e v ol aie inferos del conducio

=t
»= 50 = 20 (nD SR
i = pendiente de ko condueoc

it O PnEd o

Fidrinbco, Cocmnhn de ki
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

NA DEL ALJAREHES

TRAMO H1-G8&

A caudales maximos de pluviales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO

L ; Y - D428
u I | P=,2B—sr;:r-’.1|3;
| ; W | 2{B + ysen B) |
, L i
[ ]
G (2B —sen2B)”
I =l . G 9.62(B + ysen )™
Ol y VRV
d [ _anlmm
i 000570 | mfm
Formula de Manning pora calculo a seccion lleno [V, &) material
n 0.01 PYC
5 0.174|m*
1 % /:" R 0,1177|m
Q-—pr’3 2 3
e @ 0318
v 1,513
Calculos a seccion parciaimente lena [V, Gs)
hid R o.3e3534|m
: i [ e _—
VoW 1.093 vy 1.982|m/sg
(e Fle] 0,855 Qp 0,270 m’,ﬂ:g
LEYEMDA;

7= Coeficiente de Thomrann que contidena en oamienke enin el Muido crculonde v el oie rerordel conducio
ya0 & =i 05

B0 + 20 (LEE i 1= i 0.5

K er myim

30 Marring que degends dal maletdl S ks porede inferioe derl lubo

7=
i = pendienie de k cord

12 Condcinnie de o

¥, = Rodko hidkGuRco. Codiel 2c iR v ol permede maiodos”.
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GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE
ENTRADA
TEXTO REFUNDIDO 07/09/2022 08:56
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES", MAIRENA DEL ALJARAGE
A caudales punta de residuales:
f ! = 0.425
wit Vp_,Z_ﬁ—senQB o
v L2{p + ysen B)
e GP . [2‘3—5&3"‘.2&}:'\:.'
‘il — Q 2.69(B + ysen B0
. il I‘;vﬂlll:*w L :
d mm
i mym
Formula de swannin: a calculo a seccidn llena [v. G
n 0,01 |
y 5 0,174
A :2/3 % Re 0,1177]
G- —-R L= -8 3
A H a@ 0.316{m?
W
Calculos a seccidn parcialments llena [Ve, Gs]
hd [ ocosd n m
g [_zal T
WV 0,304 Wy 0,555|m/sg
GG 0,007] G 2.251E-03|m¥/sg
LETERDA:
o Coafcinnhe chis TRON O Qi C 0N TD &N N20Tvissn it s ol fukdo ol v ol aie infenor Ol Conaucio
¥=0 il 50
¥ & [0 GOYE = 20 (R0 553
1= panchonte o koo oewiue ot
n = Confichnhe de rugoidod de Mareing quo depencs del reaieriol Go S poredies inherkones gl lubo
B = RS Pactiteole o, Concinihy b KT WS 0wt v ol Doty il
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

NA DEL ALJAREHES

TRAMO E3-D2

A caudales maximos de pluviales:

CALCULD DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO

=0.423

i i 28 —sen 2B |
{ : W L2( + ysen 8]}

[+ L] Al -
| e ™ Ve _]

G_p __(2B-sen2p)
aQ 2.59(B + ysen g™

B VY

d mm
i .02772|mim

Formula de Mannin ra cdlzulo g seccitn llena (V. @ material
n 0.0 PVIC
3 e
1 % /g R 0.07415|m
£ o 'RH @ e 0.203)mi1sg
W 253¢)misg

Cdlculos o seccidn parcialmente lena [Ve, G}

h/d n m
Y 0,000 S [ voool® C_isilan
ey 1,000 Vs 2,73%|mysg
@G 0,500 ar 0,102|m*fsg
| LEYEMDuA:

po COSRNAL i TROMPCIN O ONEIEEHI ) RTOrTRs s aive 0| Mo CReusonas i ol i inieror dol conascn

AR o AN i CRSESOE h TR B B POPachER B o b

V2 COBNREAT o L

R, RS W OURon. Cociarhi 0 B sacoite y & Daree b "masnans™.
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

NA DEL ALJAREHES

A caudales punta de residuales:

CAICULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO

“w VB [2p-sen2p 7%
W L 2{B + ysen B)

P 2p —sen2p)”

! & & e 747 (B + ysen B
14 44 e B0 &7 o8 OB
AP T VY
d mm
i m/m
Formula de Manning para cdaleulo a seccidn llena (v, ) material
n 0,01 PVC
5 0.06%|m?
1 ‘2/ / R 0,07415|m
ke ; ]
G=—-R’ 3.2 3 g 5
o TH @ 0.203{m'sg
v 2939 m/sg
Cdlculos a seccion parcialmente llena (Ve, Gl
hd [ oo h m
/ s [ _2ssde —
Val¥ 0,248 Vi 0,728|m/sg
=N 6,003 Qr 7.001E-04] m®/sg
LEVEND &
v Coaficiante o8 ThoMmre G CON kR &N Seaoarseit onbe o Tuido Ciculants v & S indediod Jol Comiueio
=0 il p=Wd 5050
22 [0S0 + 20 (R0 5FA 8l p= g =050
= panahin hir S b SO LT
M & Coaficiante o Pudorood de MOnnng QU SeDaoncn ol mariedind G W Doadkss inheriones el Rl
B, = RoeSs Patrubc o T i O kY SCoitn i of Drindinn ToEsaos”.
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

NA DEL ALJAREHES

TRAMO G3-G2

A caudales maximos de pluviales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO

L ; v r 0425
" | - P _|2B—sen2f |
| W | 216 + ysen B) |
, L J
an
Gp 2B —sen2g)’
) 1 . &) 9459 (B + ysen B)F
Ol y VY
d [ aw|mm
i 0.01584|m/m
Formula de Manning para caleulo a seccion lleno [V, &) material
n 0,01 PVC
3 011 m?
1 % )4 Ry 0,07415|m
Q-—pr’3.i¥2.5 -2 —o
n H e 0.290]
W 2,605 mys
Calculos a seccion parciaimente lena [Vs, Q5
hid 0.570 4] 0214882\ m
¥ B 5,05 raa
Vol 1,048 Vi 2,727|m/sg
e e 0,817 Q@ 0.17%|m"/sg
LEYEMDA.

7= Coeficiente de Thomrann que comidon en oeamienke enin el Muido crcuonde ¢ @ e rerkor del concucio
) & g= hid g 050

B0 + 20 [ LEfE d 1= i 0.1

K er myim

3 MSTTnG G Shepranat dnl 1atnnal S ki pora nferioees el b

=C iR v ol perimede "moiodes”.

7=
i = pendienie de K cord

1= Cosfcnie de
¥, = Rodke hidduico, Cosd
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GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA
TEXTO REFUNDIDO 07/09/2022 08:56
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRENA DEL ALJARAHE6

A caudales punta de residuales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO

_[2p—sen2p Tﬁs
¥ | 2(p+ysen B)

S (2B —sen2p)™

@ 9,49(p + ysen BT

AP Y VY

a [ s77mm
i .01 584 m/m

Formula de Maonning pora calovlo a seccion llena [V, G material
n 0,01 PVC |
s 0,011 |~
% N
: Ry 0.07415|m
G=—R 3.2 =
n H o 0, 290|msg
v 2,605 mifsg

Cdlculos a seccion parcialmente llena [Vi, Gs}

hid n 0,017 7002]m
e [_zad [
Vel 0,269 Ve 0,701|m/fsg
GG £.005 Q@ 1.332E-03|m’/sq
LEVEMDA.

1=0 s
v (B0 = 20 (051
T= penchenhe g8 o conducclln an mim

i & Coahcnnts oo

et che MGG L M ek o IraTiariest o M6, Dokt Infarniones. ol hibo

¥, = Rocko hadns

~ocienie de koot v ol perdveio fmojedes”
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

NA DEL ALJAREHES

TRAMO G4-G5

A caudales maximos de pluviales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO

" | e V_F- = [ 2B — sen 2B —;L".OES
| v | 2(g + ysen B |
Gy (2R —sen2g)™

a 2 E9(B + ysen B

d mm
i 0.02357|m/m

Formuia de Mannin ra cdlculo a seccidn lena (V. & material
n o001 Ve |
i ) 5 20ER "
Q_l-R%.iA.S B 3,0?415-"12
n H G 0,157 msg
W 2 733|m/sg

cdlculos a seccidn parcialmente lena [Ve, Gy)

hid 0.850) m 0,25211|m
y  [oso e [l T
VelV 1.048 Vs 2.5718|mfsg
e 09467 =13 0,183|m*fsg
LEVEMDA:
o COBACENAS ch TROMPC el CEnuektna B Toaarsonio: &ni ol Auids Cieuianss y ol oie indenod del Cananeso
T=0 # oF Nl g 050
raEPE d p= i > 0,50

I & Pt o iy Coed

1= Confickente de mguldod de Manring oue desends dal mabeio e ke poredes inferios del hibo

Ry & Ry BRORIRC COCHINN O KSR ¥ B DOt T
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

NA DEL ALJAREHES

A caudales punta de residuales:

CALCULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO

e 1 1 2B + ysen

ey ! Q

AR Y

d [ zrmm
i o.02377] m/m

20— sen 2B

D.625
33]

P_ (2B —sen2p ™
G 2.69(B + ysen B)"**

Formula de Manming para calculo a seccion lena (V. @) material
n 0,01 PVC |
5 0,06% | m*
a_ % % B 0,07415)m
Q-—R .25 i i
. =] 0,158%|mfsg
W 2.733|m/:g
Calculos a seccion parcialmente llena Ve, Ge)
hid £,058 R 0.01720261mM
: -
WalW 0,304 Wy 0,834{m/sg
W/ 0.007 G 1.344E-03|m*/sg
Lerenma:

7= Coaficlante de Thomnonn que cansider en maomienio enbe of fuide cicuanie y ef alie nbedor del canducio

fad)

= (05030 + 20 (57 5 pe > 050
= pendenhe de ke conduccidnen mim

12 i O RGO i MOPeRng Qi TREN dal rraosnind da 15 POreakes. INhiones. 06 b
&, = Rk Pactitue o Cocinby o kT MO0 i & D it
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TEXTO REFUNDIDO

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

NA DEL ALJAREHES

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

TRAMO G7-G6

A caudales maximos de pluviales:

, '.U' « V6 [28-senzp ™
] v |28+ ysenpl |
Sp _ _(2p—sen2g)"™

G 9,5%(B + vs=n )

d [ ovlem
i 001131 ]mfm

Formulo de Manning para calculo a seccion lena [V, G material
n 0.01 PVC |
5 Q06F ™
: ?/ / R, 007415,
Q=-—p 3.2 5 i T [
n H = 0,128 |m
W 1.B40m/s
calculos a seccion parciolmente Bena [Ve, Q)
hid n 0.136438|m
¥ B 4 rac
ValV 0568 Ve 1.804[m/sg
QG 0,434 ap 0,054|m*/sg
Levenna

o CoBSCRNAS O TROTICINE Cie SOl & IS S o Mo Croukonts v &l oine inanor del Sonducio
d pehids 050

# 0

=0
SO0+ 30 (e S
" O TP

7
iz percans oe k conk
Fr = CosSeinndl o Ao (e MOnnEng gue Senendc dil rohiiol o 1 posecitl nAicess del hito

R, = Rocko hidroulon, Cocintt 28 ko Ssrcibn y & pem o Moo’
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

NA DEL ALJAREHES

A caudales punta de residuales:

CAICULO DE CAUDALES EN COLECTORES DE SANEAMIENTO

apT y VY

i V_|=l= [ 28— sen2g 1%
vV | 2(p+ysen B)
Bp  (2p—sen2p)””

a FE5%(B + ysen g

d mm
i D01 k21| msmn
Formula de Manning para cdiculo a seccidn lena (V. @) material
n 0,01 PUC |
5 0,06% | m?
1 ,2/3 //2 R 0,07415|m
Q=32 5 = =T
n H e 0,128 | m/sg
W 1.86%|misg
Cdlcules a seccién parcialmente llena [Ve, G
hid n 0.0121808]m
. e [_zsad T
Walv 0,248 Wi 0,483 mfsg
(=) 0.003 @y 4,4526-04|m’sg
LEvENDA:
3 eSO Ch TRATFCH: R MR B0 SORETPRerIE SNIE 1 Tk CRCRInS ¥ ol aine interior dal conduc io
r=0 6 = hids 050
2= {1HOS0V20 + 2 0 7Y 8 p=id= 050
= pasnaliesnhe o6 b ConchacoTSn an My
1= Coefichnhe de nagoidod de Manning que degonde del moriediol de ko ponedes inderiones diel fubo
&, = Radka Fidrbulico, Cocleniy de ko ecciin y of permedo “mojodod”.
ANEJO N° 3 CALCULO HIDRAULICO DE COLECTORES DE SANEAMIENTO Pdagina 75
Cédigo Seguro de Verificacion IV7AQG25YFODX5ET7XVTOH2DFY | Fecha | 07/09/2022 08:56:36

Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de

Normativa determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.
Firmante DIPUTACION DE SEVILLA
Url de verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7AQG25YFODX5ET7XVTOH2DFY | Péagina | 76/81
Cédigo Seguro De Verificacién: VFObzl xAki | KRyg@Rvzl i w== Estado Fechay hora
Firmado Por Juan Damian Arag6én Sanchez Firmado 14/10/2022 12:32:28
Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido Pé4gina 76/81

APROBADO DEFINITIVAMENTE, por RESOLUCION DE ALCALDIA n°
5471/2022 de fecha 11/10/2022. EL SECRETARIO.

Url De Verificacién

https://portal.dipusevilla.es/vfirmAytos/code/ VFObzI xAki | KRygRvzl i w==



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/VF0bzIxAkiIkRygG2vzliw==

GMU MAIRENA DEI

:0QIONN43Y OLX3L

%

SYNVEHN SVIONIHISTH A NQIOVNLIS
S3-OIYILXT SINOIXINOD A NOIOVNLIS

a0

esiyjuow

V'S “IVION3AISTH VSIHLNOW &
osvsszazy

8-3S JOLD3S 13A NOIDVZINVEIN 3A OLOIAO0Yd 3A OAYWIOLSITY

L

}
0005/
VTUAIS ‘3dVAVITY 130 YNIJIVW .SINOIVW 13A v183Nd.,

20z oavw

ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 08:56

2566

Cédigo Seguro de Verificacion

IV7AQG25YFODX5ET7XVTOH2DFY | Fecha

| 07/09/2022 08:56:36

Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de

Normativa determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.
Firmante DIPUTACION DE SEVILLA
Url de verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7AQG25YFODX5ET7XVTOH2DFY | Péagina | 77/81
C6digo Seguro De Verificacién: VFObzl xAki | kKRygRvzl i w== Estado Fechay hora
Firmado Por Juan Damian Aragén Sanchez Firmado 14/10/2022 12:32:28
Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido Pégina 77/81

APROBADO DEFINITIVAMENTE, por RESOLUCION DE ALCALDIA n°
5471/2022 de fecha 11/10/2022. EL SECRETARIO.

Url De Verificacién

https://portal.dipusevilla.es/vfirmAytos/code/ VFObzI xAki | KRygRvzl i w==



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/VF0bzIxAkiIkRygG2vzliw==

GMU MAIRENA DEL

ALJARAFE

ENTRADA
/ 07/09/2022 08:56

URBANIZACION
“PUEBLA DEL MARQUES"”

RESERVAS
[[AE] areas usres
DEP.| oerorTivo

[ E | equpauento pocente
[SIPS] swes

MANZANAS EDIFICABLES
[ ewaue ecrensvo (e
[ UNFAULIARES ADOSADAS (U.A)
[ ] werommo extensvo (TE)

TERCIARIO EN BAJOS

MANZANAS EDIFICABLES

BLOQUE EXTENSIVO

Manzond Superficie | Superficie Edificabls | WIV.
[ 1 | 7208 m2 16.747 m2" 48 |
2 | 4843 m2 11164 m2" 98
T3 | 7835 m2| 6108 + 10485 m2 | 44494 |
) 4 | 1843 m2| 3.962 m2 30
. _ 5 | 2055 m2| 3962 m2 30
= [ToTAL | 23.880 m2 | s2.428 m2 ah

+ Da residenclal y compatisle, no incluido lo osignodo de terciorlo.

UNIFAMILIAR ADOSADA

Superficie |S. Edifcable W
7 | 5834 m2| 333 m2|27
8 | 11.967 m2 | 7.155 m2 | 58
oy TOTAL| 17.801 m2 | 10.485 m2 | 85
TERCIARIO EXTENSIVO
! Manzand  Superficie |S. Edificable |
6 | 2149 m2| 3539 m2z |
— 9 | 1370 m2| 1.483 m2
0) ; 1168 m2
_T(2) 800 m2
TOTAL| 3518 m2 | 6.990 m2.
RESERVAS
P. PARCIAL |
| zonas veroes | 12.430,00 m2
DOCENTE 6.348,00 m2
sPs 2175,00 m2
DEPORTIVO 3174,00 m2
|_ToTAL 24.127,00 m2

PLAN PARCIAL SECTOR SR=-8 DE
MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Eres ] " UrPESA

ZONIFICACION Y USOS PORMENORIZADOS

:30_

g RN MARA LOPEZ ESPRAR
VANUEL 1. SANGHLE BLANCO

s

| 07/09/2022 08:56:36
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"PUEBLA DEL MARQUES", MAIRENA DEL ALJARAFE, SEVILLA
MANZANAS EDIFICABLES | 45.200,00 m2
RESERVAS 24.127,00 m2 o NORMATIVA URBANISTICA. maroRo
VIARIO 30.537,39 m2 PLAN PARCIAL SR-8: ZONIFICACION Y USOS e
TOTAL SR-8 99.864,39 m2

5.6  (ASGV-9) porte

(15.120,50 m2)

monthisa

v CIF: 28,266,630

rgla sy

bartolomé de medina 1, 12
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GMU MAIRENA DEL

ENTRADA
2566

ALJARAFE
07/09/2022 08:56

C4 P31

Rl g N .

30VIV.
PLURIFAMILIARE/

o
=~

& PVegsg,
~

X
(<}

3 (oF
30 VIV. ‘ » @Om om a1 nm,“m
/W 16 pRs 1B

2\
— THAZBO

148 VIV.
PLURIFAMILIARES

UNIFAMILIARES

10!
© CONEXION A RED EXISTENTE
N

27VIV.
UNIFAMILIARES

RELACION TRAMO-DIAMETRO-MATERIAL

TRAMO DN (mm) | MATERIAL
A1-A2 @315 PVC
A2-A3 500 PVC
A3-A4 2800 THA
B1-B2 2315 PVC
B2-B3 @315 PVC
B3-B4 2400 PVC
B4-F1 @600 THA
C2-B3 @315 PVC
C1-C3 2400 PVC
D1-D2 2400 PVC
D2-E4 @600 THA
E1-B4 2500 PVC
E2-B4 2315 PVC
E3-D2 @315 PVC
G1-G2 2500 PVC
G2-F1 2800 THA.
G3-G2 2400 PVC
G4-G5 2315 PVC
G7-G6 @315 PVC
G5-E4 2800 THA
H1-G6 2500 PVC

N°HABITANTES POR VIVIENDA 5

COFICIENTE DE PASO A RESIDUALES 1

DOTACION CONSIDERADA ABASTECIMENTO 3501/h-d

LEYENDA

IMBORNAL
L J POZO DE REGISTRO

[ auvioero

CAUCE EXISTENTE

> RED EXISTENTE
> RED PROYECTADA DE P.G.0.U,
» RED PROYECTADA PLAN PARCIAL

=+=—p: -~ COLECTORES DE IMPULSION DE AGUAS NEGRAS

TEXTO REFUNDIDO:

REFORMADO DE PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR SR-8
"PUEBLA DEL MARQUES", MAIRENA DEL ALJARAFE, SEVILLA

RED DE SANEAMIENTO
PLANTA GENERAL

1/1000

IF Z._ moi
n T
MONTHISA

isa

%0
DENGIAL, S.A

0.1
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COLECTOR SECCION TRANSVERSAL

ENTIBACION BLINDADA DE ZANJA

IMBORNAL CON BORDILLO- BUZON Y REJILLA

GMU MATRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA
07/09/2022 08:56

IMBORNAL CON REJILLA DE HIERRO FUNDIDO

0]

MB.C. $-12 5cm.
MB.C. $-12 Scr
/, RIEGO DE ADHERENCIA (E.C.R.-1)

4 MB.C. S-12 5cm.

Min. D+200 (Variable)555

RIEGO DE IMPRIMACION (E.C.L.-1)
ZAHORRA ARTIFICIAL (esp.=30 cm)

SUELO

SELECCIONADO

RELLENO CON MATERIAL

xw PROCEDENTE DE LA EXCAVACION

,.w«\/ CAMA DE ARENA
“W COMPACTADO > 90% P.N.

(Para zanja > 1.50 m)

SECCION TRANSVERSAL

BORDILLO BUZON

| FABRICA DE LADRILLO TACO ENLUCIDO CON

PLANTA

PARA JUNTA ELASTICA.

MORTERO DE CEMENTO. 1 PIE DE ESPESOR

\ TUBOO 160 mm, PVC COLOR NARANSA

SECCION TRANSVERSAL

‘ﬂ>mm5> DE LADRILLO TACO ENLUCIDO CON
""MORTERO DE CEMENTO U HORMIGON EN MASA

\_HM20/P/20/Qb

PLANTA

EMBOCADURA PARA JUNTA ELASTICA.

|_TUBO 0 160 m.m. PVC SN 4 SDR41- COLOR
NARANJA ROJIZO VIVO. NORMA UNE EN 1401

MORTERO
SOLERA
ANILLOS

vmmﬂ>mx,o>00m/\

PATES POLIPROPILENO
COLOR NARANJA

HM20/P/20/Qb

SOLERIA

SECCION

TAPA CIRCULAR ENRASADA
CON EL PAVIMENTO
HM20/P/20/Qb

IABLE

1l
1 ANILLOS a
PREFABRICADOS =

<850

]
(P) VARIABLE SEGUN
EMPLAZAMIENTO EN LA
RED DE ALCANTARILLADO

SECCION

CERCO Y TAPA DE FUNDICION

MODELO ALJARAFESA '\

MINIMO 1200 MAXIMO

ANILLOS
PREF/

CLAVE TUBERIA

TAPA POZO SANEAMIENTO

PLANTA SECCION DE TAPA

2500 3500

3500

2500 2000

4500

ESTACIONAMIENTO CALZADA
EN CORDON

2

leo
8
(S

CALZADA

3500

ESTACIONAMIENTO ACERADO|

4500

ACERADO

%

TR

£ AcErRADO

T 1%
MBORNAL DE BUZON
N BORDILLOS

PATE PARA POZ0O DE REGISTRO

3900
3600

|PvC @400
[ J» AEMISARIO
EDAR @400
|HA @1200

]

k.v A CAUCE

#@12a20

VC 2400
7w AEMISARIO
" EDAR @400

@600

HORMIGON DE LIMPIEZA

SECCION 1-1'

DE LIMPIEZA

| RELLENO POSTERIOR
-HM-20/P/20/lla
150

300

#012a20

RELLENO POSTERIOR
HM-20/P/20/lla

RECUBRIMIENTO EN CIMIENTOS = 50mm.

RECUBRIMIENTO EN ALZADOS Y LOSAS = 50mm.

CUADRO DE CONTROL

PLANTA COTAS EN MM. SIN ESCALA

TAPAJUNTAS DE POLIPROPILENO CAUCHO
POLIURETANO COLOR BUTANO CON

NIVEL DE COEF. DE P el L
MATERIAL ELEMENTOS DESIGNACION CONTROL | SEGURIDAD [ALMA DE ACERO 0 12 mm
NIVELACION HORMIGON NO ESTRUCTURAL | w0
HORMIGONES CIMIENTOS (1) ESTADISTICO | 9 =150 (4
ALZADOS ESTADISTICO | 9¢=150 -
SECCION B-B SECCION C-C
LOSA CUBIERTA ESTADISTICO | 96150 SELREE oEL R REGISTRO
ACERO PASIVO PASIVAS B-500 5D NORMAL 9s=1,15 ALZADO A-A
CIMIENTOS NORMAL o ﬁﬂmﬁ
'= 01,50 C
95§ k= 280
EJECUCION 921,35
ALZADOS INTENSO o
gF g0
9=135
LOSA CUBIERTA INTENSO 9
qg 910
DOSIFICACION DE HORMIGONES
TEXTO REFUNDIDO:
ELEMENTOS TIPO MAXIMA RELACION CONTENIDO MINIMO REFORMADO DE PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR SR-8
AGUAICEMENTO DE CEMENTO "PUEBLA DEL MARQUES", MAIRENA DEL ALJARAFE, SEVILLA
CIMIENTOS 0.60 275 Kgim3 —
ALZADOS ESTRIBOS 055 300 Kg/m3 RED DE SANEAMIENTO: o
LOSA TABLERO 055 300 Kgim3 DETALLES S/E

monthisa
rgla b 102
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