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NUEVA UBICACION
DECT.
"VILLAMARIN"
N°13.389 (C.T.N°9)

4
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(2x630 KVA)

LEYENDA

PUNTO DE SUMINISTRO A CAJA GENERAL DE PROTECCION CGP 250 A
PUNTO DE SUMINISTRO A DOS CAJAS DE PROTECCION Y MEDIDA CPM1-D2
CAJA DE SECCIONAMIENTO DE 400 A

ENTERRADO EN ZANJA BAJO TUBO PE CORRUGADO DOBLE PARED & 160 mm
ENTERRADO EN ZANJA BAJO TUBO PE CORRUGADO DOBLE PARED & 160 mm

ENTERRADO EN ZANJA BAJO TUBO PE CORRUGADO DOBLE PARED & 160 mm

ENTERRADO EN ZANJA BAJO TUBO PE CORRUGADO DOBLE PARED & 160 mm

ENTERRADO EN ZANJA BAJO TUBO PE CORRUGADO DOBLE PARED & 160 mm

ENTERRADO EN ZANJA BAJO TUBO PE CORRUGADO DOBLE PARED & 160 mm

ENTERRADO EN ZANJA BAJO TUBO PE CORRUGADO DOBLE PARED & 160 mm
CENTRO DE TRANSFORMACION PREFABRICADO

mimimiz CIRCUITO DEL ANILLO N1 DEL C.T. ASOCIADO. CIRCUITO RV 0,6/1 KV 3x1x240 +1x150 mm? Al

wimimis CIRCUITO DEL ANILLO K2 DEL C.T. ASOCIADO. CIRCUITO RV 0,6/1 KV 3x1x240 +1x150 mm? Al

mimimiz CIRCUITO DEL ANILLO N°3 DEL C.T. ASOCIADO. CIRCUITO RV 0,6/1 KV 3x1x240 +1x150 mm? Al

CIRCUITO DEL ANILLO N°4 DEL C.T. ASOCIADO. CIRCUITO RV 0,611 KV 3x1x240 +1x150 mm? Al

CIRCUITO DEL ANILLO N°5 DEL C.T. ASOCIADO. CIRCUITO RV 0,611 KV 3x1x240 +1x150 mm? Al

CIRCUITO DEL ANILLO N6 DEL C.T. ASOCIADO. CIRCUITO RV 0,61 KV 3x1x240 +1x150 mm? Al

mimimis CIRCUITO DEL ANILLO 17 DEL C.T. ASOCIADO. CIRCUITO RV 0,6/1 KV 3x1x240 +1x150 mm? Al

NOTA:

CIRCUITO MAS DESFAVORABLE. VER TABLA DE RESULTADOS DE CALCULO,

LA NUMERACION DE LOS DISTINTOS PUNTOS DE SUMINISTRO CORRESPONDE AL CALCULO DEL

| 07/09/2022 13:08:24

Fecha

Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de

IV7ZAQHHC3RG46TVL2YMWAITDMQ

determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.

DIPUTACION DE SEVILLA

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7AQHHC3RG46 TVL2YMWAITDMQ

1/6

Pégina |

Fechay hora
17/10/2022 10:47:47

1/6

Estado

Firmado

Pé4gina

TEXTO REFUNDIDO:
REFORMADO DE PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR SR-8
"PUEBLA DEL MARQUES", MAIRENA DEL ALJARAFE, SEVILLA

MAYO 2022

INTALACION ELECTRICA BAJA TENSION

PLANTA GENERAL 1/1000

.@ monthisa Am A
MONTHISA RESIDENGIAL, S.A .

CIF:A282666%0

rgla

Cédigo Seguro de Verificacion

Normativa

Firmante
Url de verificacién

VkPXBof Gl UG c07q7H7 Q=

cumento ha sido

APROBADO DEFINITIVAMENTE, por RESOLUCION DE ALCALDIA n°

. di pusevilla.es/vfirmAyt os/ code/ VkPXBof GMI UG c07q7H7Q=

)
<]
9%
LI+
A_nuE
gas
9]
==
2
5
oouw| -
=] <
Jwajl =
SSAl 5
Nl <20 ©
| 2pN| 2
ol S| —
ol =9
S| o< =
G| =S| »
S%lp
c| ©
S| EZa| =
o g <l <
©| SLo
S| swo
Ao.,m
gl <0o
£|ooy
aNO
ojWwEa
c|Cpd
G| JF
S| =2y
SO0
=
h=]
(7]
(]
g s
= (7] °
o 5| @ (3]
Ol = (]
218 &
ol 8| 8 s
ol 8| & g
e
5| E| @ 5
o = 3
b o =} o
7] (@] =
o =)
K=y
B
b=l
(8}



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/VkPXBofGWhIUGlc07q7H7Q==

C.T.EXISTENTE

CONEXION A RED "VILLAMARIN"

GMU MAIRENA DEL

Sonsee DEsuONTAR
TENSION SECTOR

SALIDA DE CT N°9|
6T MT + 16T BT

ENTRADA
2594

ALJARAFE
07/09/2022 13;08

CANALIZACIONES|
SALIDA DE CT NG
4T MT + 22T BT

RED MT
EXISTENTE

CONEXION A
RED MT

EXISTENTE

.~ CANALIZACION
EXISTENTE 4 TUBOS
©200 BAJOASGV-9

S ASALIDA DE CT
\\a@\, 4T MT + 18T BT

LEYENDA

CANALIZACION DE BAJA TENSION CON TUBOS @ 160 mm
DE PE CORRUGADO DOBLE PARED

—————  CANALIZACION MEDIA TENSION CON TUBOS DE @ 200 mm

DE PE CORRUGADO DOBLE PARED
——————— CANALIZACION MEDIA TENSION EXISTENTE
dd ARQUETATIPO A2
V] ARQUETATIPO A-1
CENTRO DE TRANSFORMACION PREFABRICADO
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REFORMADO DE PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR SR-8
"PUEBLA DEL MARQUES", MAIRENA DEL ALJARAFE, SEVILLA

MAYO 2022
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PUNTOS DE INSPECCION

DETALLE DE BACULO COLUMNA TIPO AM-10 Y REGISTROS

LEYENDA ALUMBRADO EXTERIOR VIALES

DETALLE DE CIMENTACION DE SOPORTES.

R UNA LUMINARIA MARCA SOCELEC SCHREDER

CON DIAVETRO EN PUNTA 76 mm
DIAMETRO G0mm, PINTURA RAL 600:
1465/1M 1P13 6 BORNAS, BASAVENTO
GALVANIZADO EN CALIENTE $:275-J
MICRAS L= 2 m LINEA ENLACE HOTVK Cu
PARTE SUPERIOR A 50 cm DE LA RASANTE.

0 cm H 251201, 4 PERNOS ACERO
0 mm , PICA ACERO COBREADO 300
MICRAS L= 2 m LINEA ENLACE HOTV-K Cu 1335 mm ELECTROSOLDADA HINCADA SU
PARTE SUPERIOR A 50 cm DE LA RASANTE.

@ PUNTO DE LUZ SIMPLE FOR!
MODELO IZYLUNI 2 5308 Fll

INA LUMINARIA MARCA SOCELEC SCHREDER

CON PORTEZUELA DE REGIS
CON DIAVETRO EN PUNTA 7t

35 mm ELECTROSOLDADA HINCADA SU

PARTE SUPE

—f/ T

@ PUNTO DE LUZ SIMPLE FORMADO POR UNA LUMINARIA MARCA SOCELEC SCHREDER
MODELO IZYLUM 2 5303 Flat glass 30 LH351C 200mA WW/ 730 230V CON DRIVER DE
POTENCIA VARIABLE Y UNIDAD DE CONTROL PARA TELEGESTION, INSTALADO EN

‘COLUNNA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE MODELO

CON PORTEZUELA DE REGISTRO TIPO AYUNTAMIENTO DE

MICRAS L= 2 m LINEA ENLACE H
PARTE SUPERIOR A 50 cm DE LA RASANTE

ELECTROSOLDADA HINCADA SU

@ PUNTO DE LUZ DOBLE

MODELO ZYLUM 2 5308 Fiat glass 30 00mA VW 730 230 Y NARCA SOCELEC

LEYENDA ALUMBRADO EXTERIOR ESPACIOS LIBRES

NOTA INSTALACION COLUMNAS CON DOS LUMINARIAS

(§) PUNTO DE LUz SWPLE FORMADO POR UNA LUMNARIA SOCELEC SCHREDER

MODELO CITEA NG MINI 5118 Fiat glass - 8 XP-G3 500mA WW 730 230V CON DRIVER DE
POTENCIA VARIABLE Y UNIDAD DE CO!
(GALVANIZADO EN CALIENTE MODELO.
REGISTRO TIPO AYUNTAMIENTO DE

0L PARA TELEGESTION, COLUMNA ACERO

MICRAS @14 mm L= 2 m LINEA ENLACE HOTVAK Cu 1435 mm2 ELECTROSOLDADA
HINCADA SU PARTE SUPERIOR A 50 G DE LA RASANTE.

PUNTO DE LUZ DOBLE FORMADO POR DOS LUMINARIAS MARCA SOCELEC SCHREDER
MODELO OMNIFLOOD 1 5121 FLAT GLASS - 16 NVSL219C 700MA WY 730 230V CON
DRIVER DE POTENCIA VARIABLE Y UNIDAD DE CONTROL PARA TELEGESTION
COLUMNA ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE NODELO AM-10 DE 8 m DE ALTURA
CON BRAZO DE INSTALACION PARA DOS LUMINARIAS CON PORTEZUELA DE
REGISTRO TIPO AYUNTAMIENTO DE MARENA DEL ALJARAFE, CON DIAMETRO EN

PARTE SUPERIOR A 50 cm DE LA RASANTE.

PUNTO DE LUZ SIMPLE FORMADO POR UNA LUMNARA SOCELEC SCHREDER
MODELO HAPILED 5119 SYMMETRICAL 16 XP-G3 600mA WW 730 230V CON DRIVER DE
POTENCIA VARIABLE Y UNIDAD DE CONTROL PARA TELEGESTION, COLUMNA ACERO

MODELO 1ZYLUM 2

MODELO HAPILED

MODELO CITEA NG MINI

MODELO OMNIFLOOD

MODELO 1ZYLUM 2 OPTICA 5303 MODELO 1ZYLUM 2 OPTICA 5308

®

WIODELO CITEA NG MINI OPTICA 5118

MODELO HAPILED 2 OPTICA 5119

MODELO OMNIFLOOD OPTICA 5121

LVANIZADO EN CALIENTE

O AN-10 DE ¢ m DE ALTURA CON PORTEZUELA DE

MICRAS 814 mm L= 2 m
HINCADA SU PARTE SUPER!

TEMPERATURA DE COLOR MAXIMA DE 3000°K EN
LUMINARIAS DE ESPACIOS LIBRES AL

| 07/09/2022 13:08:24
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DETALLE CANALIZACION 2 TUBOS

X

CANALIZACION 1 TUBO BAJO ACERADO

CANALIZACION 2 TUBOS PARA CRUCE BAJO CALZADA  CANALIZACION 3 TUBOS PARA CRUCE BAJO CALZADA

TAPAY MARCO EN FUNDICION

300

300

ACERADO

o0

ZANJA 400 X600 mm

MEZCLAS0% GRANZA

“TUBO PEHD 80 mm
=7, /| HORMIGON Hit-20

TONGADAS DE ALBERO.

% ALBERO CERNDO
COMPACTADO AL 96% P.M

300

CINTA DE SERALIZACION

ACERADO

TONGADAS DE ALBERO.

COMPACTADO AL 98% P.M.
CINTA DE SERALIZACION

TUBO PEHD 90mm

70
ZANJA 400 x 600 mm

HORMIGON Hi-20

1000

CALZADA

| RIEGO DE ADERENCI

CALZADA

700

300

RIEGO DE ADERENCH

DUCTIL PARA ARQUETA

T suerRuE ExsTenTe

il
TONGADAS DE ALBERO:

MEZCLAS0% GRANZA|

50% ALBERO CERNIDO

COMPACTADO AL 98% P.M.

(CINTA DE SERALIZACION

HORMIGON HM-20

TUBO PEHD 90mm

ZANJA 400X 1000 mm

1000

700

300

‘SUBFIRME EXISTENTE

TONGADAS DE ALBERO:
MEZCLAS0% GRANZA

3| 50% ALBERO CERNIDO

COMPACTADO AL 98% P.M

(CINTA DE SERALIZACION

HORMIGON Hi-20

TUBO PEHD 90mm

ZANJA 500X 1,000 mm
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NOTAS GENERALES

LOS BASANENTOS DE LOS PUNTOS DE LUZ SE EJECUTARAN DE FORMA QUE E!

'SOPORTE (CON DIAMETRO APROXIMADO EN LA RASANTE DE 20CH) Y EL BORDI

CALZADA HAYA UNA DISTANCIA DE 080 M, CON OBJETO DE EVITAR LA COLI
05 SOPORTES EN LA ZONADE

L EJE DEL
NTO A LA
DE LOS

LA ANGHURA LIBRE DEL ACERADO EN LAS ZONAS PUNTUALES CON SOPORTES SERA DE 1,64 m. SE
DOTARA A LA INSTALAGION DE ALUVBRADO DE SUMINISTRO ELECTRICO EN BAJA TENSION
0V 50 Hz. DESDE LA RED DE DISTRIBUCION DE BT DE LA COPANIA DISTRIBUIDORA, LA
ARA AL CENTRO DE HANDO MEDIANTE CONDUGTORES DE LA RED DE BT MEDIANTE
CONDUCTORES UNIPOLARES XZ1 AL 4X1XS0MM2 (TRAMO DESDE LA ARQUETA DE DERNACION
TIPO A1 DE LA COMPANIA DISTRIEUIDORA HASTA LA GAJA GENERAL DE PROTECGION EN EL
INTERIOR DEL CENTRO DE MANDO.

LOS BACULOS QUE ILUMINAN LAS CALZADAS TENDRAN LAS PORTEZUELAS SITUADAS EN EL
LATERAL DEL FUSTE, DE FORMA QUE QUEDEN VISTAS EN EL SENTIDO DE CIRCULACION DE LOS
VEHICULOS. EN EL CASO DE LAS COLUNNAS JUNTO A PARTERRES, LAS PORTEZUELAS SE
ORIENTARAN EN DIRECCION CONTRARIA AL PARTERRE, PARA QUE LAS MISMAS QUEDEN
'ACCESIBLES DESDE EL ACERADO.

LEYENDA CANALIZACIONES ALUMBRADO PUBLICO

mmEm—- ' TUBOS

DOBLE PARED 090
m, PROTEGIDO CON DADO Hi-20 EN ZANJA, SEGUN DETALLE DE ZANJAS. LA CONEXION
CON EL SOPORTE DE LA LUMINARIA SE REALIZARA SEGUN PLANO DE DETALLES DE

ALUMBRADO.
W CANALIZACION SUBTERRANEA PARA CRUCES DE CALZADAS CON 'n" TUBOS DE PE
DOBLS A SEGUN
DETALLE DE ZANJAS.
K7 ARQUETADE
X \RQUETA. EN ELLAS SE ALOJARAN L T.DE LARED

EQUIPOTENCIAL.

7| ARQUETADE CODE
'DE CAMBIO DE CANALIZACION DE MAS DE 2 TUBOS, SEGUN DETALLE DE ARQUETA

‘CENTRO DE MANDO, CONTROL Y PROTECCION NORIALIZADO. 4 SALIDAS. ENVOLVENTE

Ll cencion o ramioon o 1 oo pow
o NGNS LSRG PUSLED GO G £
CoN PGk AGERD ORREIDD 100 MRS D

(CENTRO DE TRANSFORMACION PREFABRICADO

ARQUETAS DE REGISTROS 650X650 mm. PARA CRUCE DE CALZADA

- w{r\

14 j—

F @v SALIDAS SEGUN

— NECESIDADES
& — — TERRENO
3l T po8 g0
67 : ,—.%.mw %Q . HORMIGON
7.

ARQUETAS DE REGISTROS 450X450 mm. PARA ACERADO

PAVIMENTO EXISTENTE

HORMIGON

ENFOSCADO Y ENLUCIDO
LADRILLO MACIZO

SALIDAS SEGUN

J NECESIDADES
TERRENO

‘GRAVA GRUESA
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NOTA INSTALACION COLUMNAS CON DOS LUMINARIAS

DETALLE DE TOMA DE TIERRA

LEYENDA DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO PUBLICO

weex GIRCUITO 1 UNIPOLAR RVK Cu 4xfx6mm2 + TT HOTV:K Cutxibmm2 via BAJO TUBO PE
DN90 mm PROTEGIDO CON DADO H1-20 EN ZANJA SEGUN

CIRCUITO 2 UNIPOLAR RV-K
DN90 mm PROTEGIDO CON DAL

————  CRCUITO 3 UNPOLAR RVK
DN90 mm PROTEGIDO CON DADO Hit-20 EN ZANJA SEGUN

il

CIRCUITO 1

5

[
o

[
o

rrg

CIRCUITO 2

CIRCUITO3  CIRCUITO4

2

PREFABRICADA DE HORMIGON ORMA 17. CON APAS
SEGUN NORNAS ALUNBRADO PUBLICO CON CGf R,
(CON PICA ACERO COBREADO 300 MICRAS DIAM 14 mm L= 2 m LINEA ENLACE HOTV-K Cu
X382 ELECTROSOL
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